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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Contenu de l’ouvrage
Le présent ouvrage reproduit l’intégralité des articles du
règlement de sécurité incendie des bâtiments d’habita-
tion (arrêté du 31 janvier 1986 modiﬁé) applicables aux
bâtiments en construction (ou extensions et surélévations
à des bâtiments existants).
Il rassemble :
– des synthèses thématiques de la réglementation en
matière de sécurité incendie des bâtiments d’habi-
tation ;
– les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 modiﬁé
proprement dit ;
– les autres textes réglementaires en relation avec la
sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation ;
– les textes codiﬁés ;
– l’historique de la réglementation ;
Cette 2
e
édition intègre les modiﬁcations du Code de la
construction et de l’habitation apportées par décret
n
o
2021-872 du 30 juin 2021, publié en application
de l’ordonnance n
o
2020-71 du 29 janvier 2020.
Ce décret a recodiﬁé profondément la partie réglemen-
taire du livre I
er
du CCH en bouleversant la numérota-
tion des articles liés à la construction, ce qui inclut ceux
relatifs à la sécurité incendie. Cette recodiﬁcation a été
eﬀectuée à droit constant, modiﬁant uniquement des
points rédactionnels mineurs. Ainsi :
– lorsque les anciens numéros d’articles du CCH sont
appelés dans les textes réglementaires, les nouveaux
numéros sont précisés ;
– lorsque les anciens numéros d’articles du CCH sont
cités dans les commentaires, points de vue ou autres texte
non oﬃciels, leur référence est purement et simplement
remplacée par la nouvelle.
Structure de l’ouvrage
Les articles du règlement sont regroupés dans des ﬁches
classées par chapitres, appelés intercalaires, qui
reprennent la structure générale de la réglementation.
Aﬁn de faciliter la consultation de l’ouvrage, une numé-
rotation continue a été adoptée.
Plusieurs outils pratiques sont proposés au début de
l’ouvrage :
– une table des matières détaillée ;
– une table chronologique des textes réglementaires,
présentant l’ensemble des textes oﬃciels composant la
règlementation ;
– un index.
Structure des ﬁches
Au sein de chaque ﬁche, de très nombreux renvois
numérotés permettent de trouver rapidement les textes
cités d’un intercalaire ou d’un volume à l’autre. Les
dispositions du règlement sont illustrées de nombreux
schémas et enrichies de multiples contributions, qui
viennent les expliquer et les préciser :
– les commentaires exposent les raisons et les objectifs
des mesures édictées et aident à la compréhension du
règlement ;
–
les questions/réponses sont la transcription d’échanges
avec les pouvoirs publics. Elles contribuent à clariﬁer la
mise en œuvre du règlement ;
– les points de vue Socotec apportent des précisions ou
des explications issues de l’expérience quotidienne du
contrôle technique et de la gestion de la qualité dans la
construction.
Avertissement
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les
commentaires, identiﬁés par des carrés gris, ne doivent
en aucun cas être considérés comme de la jurisprudence
ni se substituer au règlement qui est le seul document de
référence.
Le contenu du présent ouvrage est issu de l’ouvrage à
actualisation Sécurité incendie. Il reproduit la réglemen-
tation en matière de sécurité incendie des bâtiments
d’habitation, ainsi que ses commentaires, tels que publiés
dans cet ouvrage à actualisation.
En conséquence :
– la numérotation des ﬁches peut ne pas être conti-
nue ;
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lations classées pour la protection de l’environne-
ment, est disponible à la vente sur le site Internet :
boutique.lemoniteur.fr.
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OBJET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LES BÂTIMENTS D’HABITATION
Les dispositions relatives à la protection des habitants
contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation sont
inscrites dans le Code de la construction et de l’habitation
(CCH), à l’article R. 142-1, qui stipule :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et
l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre
la protection des habitants contre l’incendie. Les logements
doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur
destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou
d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants,
en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours
extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs méca-
niques, automatiques ou non, mis en place pour permettre
la protection des habitants des immeubles doivent être
entretenus et vériﬁés de telle manière que le maintien de
leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient
assurés jusqu’à destruction desdits immeubles. Les pro-
priétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obligations
d’entretien et de vériﬁcation. Ils doivent pouvoir en justi-
ﬁer, notamment par la tenue d’un registre. »
Cet article d’une part ﬁxe les objectifs et d’autre part
assoit les principes sur lesquels repose la sécurité incendie
dans les bâtiments d’habitation.
Objectifs de la sécurité incendie
en habitation
Protection des occupants
Elle vise à protéger les occupants d’un immeuble d’habi-
tation en cas d’incendie et peut s’appuyer sur :
– une évacuation immédiate des occupants ;
– le maintien à l’abri des occupants (ceci est particuliè-
rement vrai dans les immeubles comportant de nom-
breux étages, dans lesquels la mise à l’abri est souvent
plus sécuritaire qu’une évacuation systématique qui
nécessiterait de traverser des zones enfumées) ;
– l’évacuation des occupants par l’intervention des
secours, par exemple par les façades à l’aide de l’échelle
des pompiers.
Remarque :
La sécurité incendie des bâtiments d’habitation telle que déﬁnie dans
le CCH ne s’intéresse pas à la pérennité de l’immeuble, mais
uniquement à la survie de ses occupants.
Intervention des secours
La conception des immeubles d’habitation doit avoir
pour principal objectif de permettre aux occupants qui ne
peuvent quitter l’immeuble sans danger par leurs propres
moyens d’être évacués par les secours.
Remarque :
Ce grand principe dessiné par le CCH est à l’origine des dispositions
réglementaires qui seront détaillées dans la suite de cet ouvrage
portant notamment sur les voies d’accès (accès du camion des
pompiers aux abords des bâtiments) et les façades.
Entretien des installations et équipements
de sécurité
Le 2
e
volet de l’article R. 142-1 du CCH vise les
équipements de sécurité. Il peut s’agir, par exemple :
– des installations de désenfumage ;
– des moyens d’extinction (colonne sèches...) ;
– des installations de détection ;
– des dispositifs de fermeture automatiques de portes ;
– etc.
En principe, ces dispositifs doivent avoir été installés au
moment de la construction du bâtiment suivant les pres-
criptions de la réglementation alors en vigueur. Ce
2
e
volet de l’article précité vise le maintien en état de
fonctionnement de ces dispositifs, qui doivent rester aptes
à remplir le rôle qui leur a été assigné au moment de la
construction, et ceci pendant toute la vie de l’immeuble.
L’obligation incombe au propriétaire de l’immeuble et
repose sur :
– des vériﬁcations pour s’assurer périodiquement que
l’équipement ou l’installation fonctionne correctement ;
– un entretien à travers la mise en place d’opérations
préventives (ex. : graissage de pièces) ou curatives (ex. :
remplacement d’une pièce défectueuse perturbant le
fonctionnement de l’équipement) aﬁn d’en pérenniser ou
rétablir le fonctionnement.
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OBJET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LES BÂTIMENTS D’HABITATION
Les dispositions relatives à la protection des habitants
contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation sont
inscrites dans le Code de la construction et de l’habitation
(CCH), à l’article R. 142-1, qui stipule :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et
l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre
la protection des habitants contre l’incendie. Les logements
doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur
destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou
d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants,
en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours
extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs méca-
niques, automatiques ou non, mis en place pour permettre
la protection des habitants des immeubles doivent être
entretenus et vériﬁés de telle manière que le maintien de
leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient
assurés jusqu’à destruction desdits immeubles. Les pro-
priétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obligations
d’entretien et de vériﬁcation. Ils doivent pouvoir en justi-
ﬁer, notamment par la tenue d’un registre. »
Cet article d’une part ﬁxe les objectifs et d’autre part
assoit les principes sur lesquels repose la sécurité incendie
dans les bâtiments d’habitation.
Objectifs de la sécurité incendie
en habitation
Protection des occupants
Elle vise à protéger les occupants d’un immeuble d’habi-
tation en cas d’incendie et peut s’appuyer sur :
– une évacuation immédiate des occupants ;
– le maintien à l’abri des occupants (ceci est particuliè-
rement vrai dans les immeubles comportant de nom-
breux étages, dans lesquels la mise à l’abri est souvent
plus sécuritaire qu’une évacuation systématique qui
nécessiterait de traverser des zones enfumées) ;
– l’évacuation des occupants par l’intervention des
secours, par exemple par les façades à l’aide de l’échelle
des pompiers.
Remarque :
La sécurité incendie des bâtiments d’habitation telle que déﬁnie dans
le CCH ne s’intéresse pas à la pérennité de l’immeuble, mais
uniquement à la survie de ses occupants.
Intervention des secours
La conception des immeubles d’habitation doit avoir
pour principal objectif de permettre aux occupants qui ne
peuvent quitter l’immeuble sans danger par leurs propres
moyens d’être évacués par les secours.
Remarque :
Ce grand principe dessiné par le CCH est à l’origine des dispositions
réglementaires qui seront détaillées dans la suite de cet ouvrage
portant notamment sur les voies d’accès (accès du camion des
pompiers aux abords des bâtiments) et les façades.
Entretien des installations et équipements
de sécurité
Le 2
e
volet de l’article R. 142-1 du CCH vise les
équipements de sécurité. Il peut s’agir, par exemple :
– des installations de désenfumage ;
– des moyens d’extinction (colonne sèches...) ;
– des installations de détection ;
– des dispositifs de fermeture automatiques de portes ;
– etc.
En principe, ces dispositifs doivent avoir été installés au
moment de la construction du bâtiment suivant les pres-
criptions de la réglementation alors en vigueur. Ce
2
e
volet de l’article précité vise le maintien en état de
fonctionnement de ces dispositifs, qui doivent rester aptes
à remplir le rôle qui leur a été assigné au moment de la
construction, et ceci pendant toute la vie de l’immeuble.
L’obligation incombe au propriétaire de l’immeuble et
repose sur :
– des vériﬁcations pour s’assurer périodiquement que
l’équipement ou l’installation fonctionne correctement ;
– un entretien à travers la mise en place d’opérations
préventives (ex. : graissage de pièces) ou curatives (ex. :
remplacement d’une pièce défectueuse perturbant le
fonctionnement de l’équipement) aﬁn d’en pérenniser ou
rétablir le fonctionnement.
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Les dispositions relatives à la protection des habitants
contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation sont
inscrites dans le Code de la construction et de l’habitation
(CCH), à l’article R. 142-1, qui stipule :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et
l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre
la protection des habitants contre l’incendie. Les logements
doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur
destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou
d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants,
en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours
extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs méca-
niques, automatiques ou non, mis en place pour permettre
la protection des habitants des immeubles doivent être
entretenus et vériﬁés de telle manière que le maintien de
leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient
assurés jusqu’à destruction desdits immeubles. Les pro-
priétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obligations
d’entretien et de vériﬁcation. Ils doivent pouvoir en justi-
ﬁer, notamment par la tenue d’un registre. »
Cet article d’une part ﬁxe les objectifs et d’autre part
assoit les principes sur lesquels repose la sécurité incendie
dans les bâtiments d’habitation.
Objectifs de la sécurité incendie
en habitation
Protection des occupants
Elle vise à protéger les occupants d’un immeuble d’habi-
tation en cas d’incendie et peut s’appuyer sur :
– une évacuation immédiate des occupants ;
– le maintien à l’abri des occupants (ceci est particuliè-
rement vrai dans les immeubles comportant de nom-
breux étages, dans lesquels la mise à l’abri est souvent
plus sécuritaire qu’une évacuation systématique qui
nécessiterait de traverser des zones enfumées) ;
– l’évacuation des occupants par l’intervention des
secours, par exemple par les façades à l’aide de l’échelle
des pompiers.
Remarque :
La sécurité incendie des bâtiments d’habitation telle que déﬁnie dans
le CCH ne s’intéresse pas à la pérennité de l’immeuble, mais
uniquement à la survie de ses occupants.
Intervention des secours
La conception des immeubles d’habitation doit avoir
pour principal objectif de permettre aux occupants qui ne
peuvent quitter l’immeuble sans danger par leurs propres
moyens d’être évacués par les secours.
Remarque :
Ce grand principe dessiné par le CCH est à l’origine des dispositions
réglementaires qui seront détaillées dans la suite de cet ouvrage
portant notamment sur les voies d’accès (accès du camion des
pompiers aux abords des bâtiments) et les façades.
Entretien des installations et équipements
de sécurité
Le 2
e
volet de l’article R. 142-1 du CCH vise les
équipements de sécurité. Il peut s’agir, par exemple :
– des installations de désenfumage ;
– des moyens d’extinction (colonne sèches...) ;
– des installations de détection ;
– des dispositifs de fermeture automatiques de portes ;
– etc.
En principe, ces dispositifs doivent avoir été installés au
moment de la construction du bâtiment suivant les pres-
criptions de la réglementation alors en vigueur. Ce
2
e
volet de l’article précité vise le maintien en état de
fonctionnement de ces dispositifs, qui doivent rester aptes
à remplir le rôle qui leur a été assigné au moment de la
construction, et ceci pendant toute la vie de l’immeuble.
L’obligation incombe au propriétaire de l’immeuble et
repose sur :
– des vériﬁcations pour s’assurer périodiquement que
l’équipement ou l’installation fonctionne correctement ;
– un entretien à travers la mise en place d’opérations
préventives (ex. : graissage de pièces) ou curatives (ex. :
remplacement d’une pièce défectueuse perturbant le
fonctionnement de l’équipement) aﬁn d’en pérenniser ou
rétablir le fonctionnement.
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[image: ]Les opérations d’entretien et de vériﬁcations doivent être
enregistrées au sein d’un registre.
Remarque :
Il n’est en aucun cas demandé de mettre à niveau les équipements et
installations de sécurité pour les mettre en conformité à chaque
évolution de la réglementation. Le principe édicté par l’article
R. 142-1 du CCH impose simplement le maintien en l’état des
équipements et installations de sécurité mis en œuvre au moment de
la construction de l’immeuble.
Principes de la sécurité incendie
en habitation
Résistance au feu des structures
La résistance au feu d’un élément de construction reﬂète
la durée pendant laquelle la résistance mécanique de cet
élément ainsi que sa capacité à s’opposer au passage des
fumées et/ou l’élévation de la température du côté non
exposé au feu restent assurées malgré l’élévation de
température résultant d’un incendie.
Elle permet ainsi de circuler sans craindre un eﬀondre-
ment et de cantonner l’incendie dans une seule zone
pour, en évitant sa propagation, préserver les occupants
des autres zones.
Non-propagation du feu par l’enveloppe
du bâtiment
Les dispositions visant à empêcher toute propagation du
feu par l’extérieur complètent celles procurées par la
résistance au feu des structures. Elles permettent égale-
ment de ne pas compromettre l’intervention des secours.
Elles portent sur :
– la non-propagation de l’incendie entre logements
superposés par leurs fenêtres ;
– la non-propagation du feu sur la hauteur de la façade.
Par exemple, en présence d’une isolation par l’extérieur
en matériaux combustibles, des dispositions spéciﬁques
viendront empêcher la propagation du feu vers le haut.
Il en va de même lorsque des éléments de façade
rapportés forment une lame d’air. Celle-ci produit alors
un eﬀet de cheminée que le respect de certaines dispo-
sitions constructives permet de casser ;
– la conception des couvertures aﬁn d’éviter la propa-
gation du feu depuis un immeuble voisin.
Accès des secours
Les services de secours doivent pouvoir s’approcher des
abords du bâtiment. La voie de desserte menant à ce
bâtiment est donc conçue de manière à pouvoir y faire
circuler un camion de pompiers.
Pour permettre de secourir les occupants en passant par
les fenêtres des logements, la hauteur des bâtiments gui-
dera la conception. Il est considéré que l’accès à un étage
situé à moins de 8 m du sol se fait par une échelle posée au
sol, alors qu’au-delà, cet accès impose de mettre en station
la grande échelle du camion de pompier ; la voirie située
aux abords du bâtiment doit donc être conçue à cet eﬀet.
Désenfumage
Il convient d’indiquer ici que respirer les fumées en
cherchant à fuir est une cause importante des décès lors
d’un incendie. De plus, en présence de fumées, la visibi-
lité est très fortement diminuée.
Le désenfumage a pour objet d’extraire une partie des
fumées et des gaz de combustion aﬁn de maintenir
praticables les cheminements destinés à l’évacuation de
l’immeuble. Il peut concourir également à faciliter l’inter-
vention des secours.
En habitation, il est toujours disposé dans les cages
d’escaliers collectifs. Selon les conﬁgurations des bâti-
ments, il peut également être installé dans certaines
circulations.
Détection et alarme
Une détection automatique d’incendie a pour avantage
d’alerter immédiatement les occupants en cas d’incendie,
ce qui permet une évacuation et une intervention des
secours plus précoces sur le départ de feu dès les
premières émissions de fumées. Elle permet également
de mettre en route automatiquement le désenfumage des
circulations lorsqu’il existe.
Moyens de secours et de lutte
contre l’incendie
La présence de points d’eau à proximité des bâtiments
d’habitation oﬀrant un volume d’eau suﬃsant sur une
durée donnée pour permettre aux services de secours de
combattre le feu est nécessaire. Le plus souvent, il s’agit
de bouches ou poteaux incendie et dans les zones retirées,
de mares, d’étangs...
Remarque :
Le dispositif de défense contre l’incendie relève des pouvoirs du maire.
Pour les bâtiments les plus hauts, la distribution en eau
des étages les plus élevés se fait au travers d’une colonne
sèche, à demeure dans les cages d’escaliers. Cette
colonne dispose d’un raccordement extérieur en pied
d’immeuble aﬁn de la brancher sur le point d’eau le plus
proche et de prises à chaque palier d’escalier aﬁn d’y
brancher les tuyaux.
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ARTICULATION GÉNÉRALE
DE LA RÉGLEMENTATION INCENDIE
DANS LES BÂTIMENTS D’HABITATION
La réglementation incendie des bâtiments d’habitation
repose sur la hiérarchie des textes réglementaires qui
s’imposent dans l’ordre suivant : lois, décrets, arrêtés.
Ceux-ci peuvent être complétés par des documents admi-
nistratifs (circulaires, notes...) ou techniques (guides,
recommandations...).
Niveau législatif
La loi est une norme générale qui s’applique collective-
ment (elle est impersonnelle). Elle est votée par le
Parlement.
Au niveau législatif, la sécurité incendie des bâtiments à
usage d’habitation est traitée dans l’article L. 112-3 du
Code de la construction et de l’habitation (CCH). L’obli-
gation issue de cet article est rédigée de manière très
générique, mentionnant simplement l’existence de règles
générales de construction applicables aux bâtiments
d’habitation destinées à assurer le respect des règles de
sécurité et précisant que la teneur de ces règles ainsi que
les modalités de leur application sont ﬁxées par décret en
conseil d’État.
L’application de la loi en ce qui concerne la sécurité
incendie dans les bâtiments d’habitation nécessite donc la
publication de décrets.
Niveau réglementaire
Décrets
Un décret est un acte exécutoire à portée générale ou
individuelle pris par le président de la République ou par
le Premier ministre. Dans le cas où il vient ﬁxer les
modalités de mise en application d’une loi ou d’une
disposition législative, il s’agit d’un décret d’application.
Pour la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation,
les décrets d’application sont codiﬁés dans la partie
réglementaire du CCH.
L’article R. 111-1 ﬁxe le périmètre d’application à partir
des déﬁnitions données par l’article L. 111-1. Sont visés
les bâtiments d’habitation neufs ainsi que les extensions
horizontales ou verticales (surélévations) de bâtiments
existants.
Remarque :
Les autres bâtiments existants ne sont donc pas soumis aux
exigences du CCH en matière de sécurité incendie. Il n’en
demeure pas moins que que les maîtres d’ouvrage ou proprié-
taires ne sont en rien dispensés de toute action car d’autres
notions, comme la salubrité, l’exigence générale de sécurité des
produits et services issue du Code de la consommation, ou encore
celle d’impropriété à destination existent et doivent être prises en
compte.
L’article R. 142-1 détermine les principaux objectifs
autour desquels va s’articuler la sécurité incendie dans les
bâtiments d’habitation. Il stipule :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et
l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre
la protection des habitants contre l’incendie. Les logements
doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur
destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou
d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants,
en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours
extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécani-
ques, automatiques ou non, mis en place pour permettre
la protection des habitants des immeubles doivent être
entretenus et vériﬁés de telle manière que le maintien
de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement
soient assurés jusqu’à destruction desdits immeubles. Les
propriétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obli-
gations d’entretien et de vériﬁcation. Ils doivent pouvoir en
justiﬁer, notamment par la tenue d’un registre. »
Enﬁn, cet article renvoie à un arrêté ministériel destiné à
détailler les dispositions techniques qui permettent
d’atteindre ces objectifs.
Arrêtés
Un arrêté est un acte émanant d’une autorité adminis-
trative qui peut être un ministère ou encore un préfet, un
maire. Il est ainsi déﬁni en tant qu’arrêté préfectoral ou
municipal. Il peut être de portée réglementaire, en ﬁxant
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Les opérations d’entretien et de vériﬁcations doivent être
enregistrées au sein d’un registre.
Remarque :
Il n’est en aucun cas demandé de mettre à niveau les équipements et
installations de sécurité pour les mettre en conformité à chaque
évolution de la réglementation. Le principe édicté par l’article
R. 142-1 du CCH impose simplement le maintien en l’état des
équipements et installations de sécurité mis en œuvre au moment de
la construction de l’immeuble.
Principes de la sécurité incendie
en habitation
Résistance au feu des structures
La résistance au feu d’un élément de construction reﬂète
la durée pendant laquelle la résistance mécanique de cet
élément ainsi que sa capacité à s’opposer au passage des
fumées et/ou l’élévation de la température du côté non
exposé au feu restent assurées malgré l’élévation de
température résultant d’un incendie.
Elle permet ainsi de circuler sans craindre un eﬀondre-
ment et de cantonner l’incendie dans une seule zone
pour, en évitant sa propagation, préserver les occupants
des autres zones.
Non-propagation du feu par l’enveloppe
du bâtiment
Les dispositions visant à empêcher toute propagation du
feu par l’extérieur complètent celles procurées par la
résistance au feu des structures. Elles permettent égale-
ment de ne pas compromettre l’intervention des secours.
Elles portent sur :
– la non-propagation de l’incendie entre logements
superposés par leurs fenêtres ;
– la non-propagation du feu sur la hauteur de la façade.
Par exemple, en présence d’une isolation par l’extérieur
en matériaux combustibles, des dispositions spéciﬁques
viendront empêcher la propagation du feu vers le haut.
Il en va de même lorsque des éléments de façade
rapportés forment une lame d’air. Celle-ci produit alors
un eﬀet de cheminée que le respect de certaines dispo-
sitions constructives permet de casser ;
– la conception des couvertures aﬁn d’éviter la propa-
gation du feu depuis un immeuble voisin.
Accès des secours
Les services de secours doivent pouvoir s’approcher des
abords du bâtiment. La voie de desserte menant à ce
bâtiment est donc conçue de manière à pouvoir y faire
circuler un camion de pompiers.
Pour permettre de secourir les occupants en passant par
les fenêtres des logements, la hauteur des bâtiments gui-
dera la conception. Il est considéré que l’accès à un étage
situé à moins de 8 m du sol se fait par une échelle posée au
sol, alors qu’au-delà, cet accès impose de mettre en station
la grande échelle du camion de pompier ; la voirie située
aux abords du bâtiment doit donc être conçue à cet eﬀet.
Désenfumage
Il convient d’indiquer ici que respirer les fumées en
cherchant à fuir est une cause importante des décès lors
d’un incendie. De plus, en présence de fumées, la visibi-
lité est très fortement diminuée.
Le désenfumage a pour objet d’extraire une partie des
fumées et des gaz de combustion aﬁn de maintenir
praticables les cheminements destinés à l’évacuation de
l’immeuble. Il peut concourir également à faciliter l’inter-
vention des secours.
En habitation, il est toujours disposé dans les cages
d’escaliers collectifs. Selon les conﬁgurations des bâti-
ments, il peut également être installé dans certaines
circulations.
Détection et alarme
Une détection automatique d’incendie a pour avantage
d’alerter immédiatement les occupants en cas d’incendie,
ce qui permet une évacuation et une intervention des
secours plus précoces sur le départ de feu dès les
premières émissions de fumées. Elle permet également
de mettre en route automatiquement le désenfumage des
circulations lorsqu’il existe.
Moyens de secours et de lutte
contre l’incendie
La présence de points d’eau à proximité des bâtiments
d’habitation oﬀrant un volume d’eau suﬃsant sur une
durée donnée pour permettre aux services de secours de
combattre le feu est nécessaire. Le plus souvent, il s’agit
de bouches ou poteaux incendie et dans les zones retirées,
de mares, d’étangs...
Remarque :
Le dispositif de défense contre l’incendie relève des pouvoirs du maire.
Pour les bâtiments les plus hauts, la distribution en eau
des étages les plus élevés se fait au travers d’une colonne
sèche, à demeure dans les cages d’escaliers. Cette
colonne dispose d’un raccordement extérieur en pied
d’immeuble aﬁn de la brancher sur le point d’eau le plus
proche et de prises à chaque palier d’escalier aﬁn d’y
brancher les tuyaux.
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ARTICULATION GÉNÉRALE
DE LA RÉGLEMENTATION INCENDIE
DANS LES BÂTIMENTS D’HABITATION
La réglementation incendie des bâtiments d’habitation
repose sur la hiérarchie des textes réglementaires qui
s’imposent dans l’ordre suivant : lois, décrets, arrêtés.
Ceux-ci peuvent être complétés par des documents admi-
nistratifs (circulaires, notes...) ou techniques (guides,
recommandations...).
Niveau législatif
La loi est une norme générale qui s’applique collective-
ment (elle est impersonnelle). Elle est votée par le
Parlement.
Au niveau législatif, la sécurité incendie des bâtiments à
usage d’habitation est traitée dans l’article L. 112-3 du
Code de la construction et de l’habitation (CCH). L’obli-
gation issue de cet article est rédigée de manière très
générique, mentionnant simplement l’existence de règles
générales de construction applicables aux bâtiments
d’habitation destinées à assurer le respect des règles de
sécurité et précisant que la teneur de ces règles ainsi que
les modalités de leur application sont ﬁxées par décret en
conseil d’État.
L’application de la loi en ce qui concerne la sécurité
incendie dans les bâtiments d’habitation nécessite donc la
publication de décrets.
Niveau réglementaire
Décrets
Un décret est un acte exécutoire à portée générale ou
individuelle pris par le président de la République ou par
le Premier ministre. Dans le cas où il vient ﬁxer les
modalités de mise en application d’une loi ou d’une
disposition législative, il s’agit d’un décret d’application.
Pour la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation,
les décrets d’application sont codiﬁés dans la partie
réglementaire du CCH.
L’article R. 111-1 ﬁxe le périmètre d’application à partir
des déﬁnitions données par l’article L. 111-1. Sont visés
les bâtiments d’habitation neufs ainsi que les extensions
horizontales ou verticales (surélévations) de bâtiments
existants.
Remarque :
Les autres bâtiments existants ne sont donc pas soumis aux
exigences du CCH en matière de sécurité incendie. Il n’en
demeure pas moins que que les maîtres d’ouvrage ou proprié-
taires ne sont en rien dispensés de toute action car d’autres
notions, comme la salubrité, l’exigence générale de sécurité des
produits et services issue du Code de la consommation, ou encore
celle d’impropriété à destination existent et doivent être prises en
compte.
L’article R. 142-1 détermine les principaux objectifs
autour desquels va s’articuler la sécurité incendie dans les
bâtiments d’habitation. Il stipule :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et
l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre
la protection des habitants contre l’incendie. Les logements
doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur
destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou
d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants,
en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours
extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécani-
ques, automatiques ou non, mis en place pour permettre
la protection des habitants des immeubles doivent être
entretenus et vériﬁés de telle manière que le maintien
de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement
soient assurés jusqu’à destruction desdits immeubles. Les
propriétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obli-
gations d’entretien et de vériﬁcation. Ils doivent pouvoir en
justiﬁer, notamment par la tenue d’un registre. »
Enﬁn, cet article renvoie à un arrêté ministériel destiné à
détailler les dispositions techniques qui permettent
d’atteindre ces objectifs.
Arrêtés
Un arrêté est un acte émanant d’une autorité adminis-
trative qui peut être un ministère ou encore un préfet, un
maire. Il est ainsi déﬁni en tant qu’arrêté préfectoral ou
municipal. Il peut être de portée réglementaire, en ﬁxant
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[image: ]Les opérations d’entretien et de vériﬁcations doivent être
enregistrées au sein d’un registre.
Remarque :
Il n’est en aucun cas demandé de mettre à niveau les équipements et
installations de sécurité pour les mettre en conformité à chaque
évolution de la réglementation. Le principe édicté par l’article
R. 142-1 du CCH impose simplement le maintien en l’état des
équipements et installations de sécurité mis en œuvre au moment de
la construction de l’immeuble.
Principes de la sécurité incendie
en habitation
Résistance au feu des structures
La résistance au feu d’un élément de construction reﬂète
la durée pendant laquelle la résistance mécanique de cet
élément ainsi que sa capacité à s’opposer au passage des
fumées et/ou l’élévation de la température du côté non
exposé au feu restent assurées malgré l’élévation de
température résultant d’un incendie.
Elle permet ainsi de circuler sans craindre un eﬀondre-
ment et de cantonner l’incendie dans une seule zone
pour, en évitant sa propagation, préserver les occupants
des autres zones.
Non-propagation du feu par l’enveloppe
du bâtiment
Les dispositions visant à empêcher toute propagation du
feu par l’extérieur complètent celles procurées par la
résistance au feu des structures. Elles permettent égale-
ment de ne pas compromettre l’intervention des secours.
Elles portent sur :
– la non-propagation de l’incendie entre logements
superposés par leurs fenêtres ;
– la non-propagation du feu sur la hauteur de la façade.
Par exemple, en présence d’une isolation par l’extérieur
en matériaux combustibles, des dispositions spéciﬁques
viendront empêcher la propagation du feu vers le haut.
Il en va de même lorsque des éléments de façade
rapportés forment une lame d’air. Celle-ci produit alors
un eﬀet de cheminée que le respect de certaines dispo-
sitions constructives permet de casser ;
– la conception des couvertures aﬁn d’éviter la propa-
gation du feu depuis un immeuble voisin.
Accès des secours
Les services de secours doivent pouvoir s’approcher des
abords du bâtiment. La voie de desserte menant à ce
bâtiment est donc conçue de manière à pouvoir y faire
circuler un camion de pompiers.
Pour permettre de secourir les occupants en passant par
les fenêtres des logements, la hauteur des bâtiments gui-
dera la conception. Il est considéré que l’accès à un étage
situé à moins de 8 m du sol se fait par une échelle posée au
sol, alors qu’au-delà, cet accès impose de mettre en station
la grande échelle du camion de pompier ; la voirie située
aux abords du bâtiment doit donc être conçue à cet eﬀet.
Désenfumage
Il convient d’indiquer ici que respirer les fumées en
cherchant à fuir est une cause importante des décès lors
d’un incendie. De plus, en présence de fumées, la visibi-
lité est très fortement diminuée.
Le désenfumage a pour objet d’extraire une partie des
fumées et des gaz de combustion aﬁn de maintenir
praticables les cheminements destinés à l’évacuation de
l’immeuble. Il peut concourir également à faciliter l’inter-
vention des secours.
En habitation, il est toujours disposé dans les cages
d’escaliers collectifs. Selon les conﬁgurations des bâti-
ments, il peut également être installé dans certaines
circulations.
Détection et alarme
Une détection automatique d’incendie a pour avantage
d’alerter immédiatement les occupants en cas d’incendie,
ce qui permet une évacuation et une intervention des
secours plus précoces sur le départ de feu dès les
premières émissions de fumées. Elle permet également
de mettre en route automatiquement le désenfumage des
circulations lorsqu’il existe.
Moyens de secours et de lutte
contre l’incendie
La présence de points d’eau à proximité des bâtiments
d’habitation oﬀrant un volume d’eau suﬃsant sur une
durée donnée pour permettre aux services de secours de
combattre le feu est nécessaire. Le plus souvent, il s’agit
de bouches ou poteaux incendie et dans les zones retirées,
de mares, d’étangs...
Remarque :
Le dispositif de défense contre l’incendie relève des pouvoirs du maire.
Pour les bâtiments les plus hauts, la distribution en eau
des étages les plus élevés se fait au travers d’une colonne
sèche, à demeure dans les cages d’escaliers. Cette
colonne dispose d’un raccordement extérieur en pied
d’immeuble aﬁn de la brancher sur le point d’eau le plus
proche et de prises à chaque palier d’escalier aﬁn d’y
brancher les tuyaux.
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ARTICULATION GÉNÉRALE
DE LA RÉGLEMENTATION INCENDIE
DANS LES BÂTIMENTS D’HABITATION
La réglementation incendie des bâtiments d’habitation
repose sur la hiérarchie des textes réglementaires qui
s’imposent dans l’ordre suivant : lois, décrets, arrêtés.
Ceux-ci peuvent être complétés par des documents admi-
nistratifs (circulaires, notes...) ou techniques (guides,
recommandations...).
Niveau législatif
La loi est une norme générale qui s’applique collective-
ment (elle est impersonnelle). Elle est votée par le
Parlement.
Au niveau législatif, la sécurité incendie des bâtiments à
usage d’habitation est traitée dans l’article L. 112-3 du
Code de la construction et de l’habitation (CCH). L’obli-
gation issue de cet article est rédigée de manière très
générique, mentionnant simplement l’existence de règles
générales de construction applicables aux bâtiments
d’habitation destinées à assurer le respect des règles de
sécurité et précisant que la teneur de ces règles ainsi que
les modalités de leur application sont ﬁxées par décret en
conseil d’État.
L’application de la loi en ce qui concerne la sécurité
incendie dans les bâtiments d’habitation nécessite donc la
publication de décrets.
Niveau réglementaire
Décrets
Un décret est un acte exécutoire à portée générale ou
individuelle pris par le président de la République ou par
le Premier ministre. Dans le cas où il vient ﬁxer les
modalités de mise en application d’une loi ou d’une
disposition législative, il s’agit d’un décret d’application.
Pour la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation,
les décrets d’application sont codiﬁés dans la partie
réglementaire du CCH.
L’article R. 111-1 ﬁxe le périmètre d’application à partir
des déﬁnitions données par l’article L. 111-1. Sont visés
les bâtiments d’habitation neufs ainsi que les extensions
horizontales ou verticales (surélévations) de bâtiments
existants.
Remarque :
Les autres bâtiments existants ne sont donc pas soumis aux
exigences du CCH en matière de sécurité incendie. Il n’en
demeure pas moins que que les maîtres d’ouvrage ou proprié-
taires ne sont en rien dispensés de toute action car d’autres
notions, comme la salubrité, l’exigence générale de sécurité des
produits et services issue du Code de la consommation, ou encore
celle d’impropriété à destination existent et doivent être prises en
compte.
L’article R. 142-1 détermine les principaux objectifs
autour desquels va s’articuler la sécurité incendie dans les
bâtiments d’habitation. Il stipule :
« La disposition des locaux, les structures, les matériaux et
l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre
la protection des habitants contre l’incendie. Les logements
doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur
destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou
d’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants,
en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours
extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécani-
ques, automatiques ou non, mis en place pour permettre
la protection des habitants des immeubles doivent être
entretenus et vériﬁés de telle manière que le maintien
de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement
soient assurés jusqu’à destruction desdits immeubles. Les
propriétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obli-
gations d’entretien et de vériﬁcation. Ils doivent pouvoir en
justiﬁer, notamment par la tenue d’un registre. »
Enﬁn, cet article renvoie à un arrêté ministériel destiné à
détailler les dispositions techniques qui permettent
d’atteindre ces objectifs.
Arrêtés
Un arrêté est un acte émanant d’une autorité adminis-
trative qui peut être un ministère ou encore un préfet, un
maire. Il est ainsi déﬁni en tant qu’arrêté préfectoral ou
municipal. Il peut être de portée réglementaire, en ﬁxant
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[image: ]par exemple une réglementation applicable au niveau
national, dans un département ou une ville, ou indivi-
duelle (exemple : arrêtés de nominations).
Pour la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation,
l’arrêté de référence est l’arrêté ministériel du 31 janvier
1986. Les ﬁches 4.01 à 4.17 présentent son contenu
commenté dans le détail.
Autres document de référence
Circulaires
Il s’agit d’instructions internes à l’administration. Elles
ne s’adressent donc pas directement à tous.
Dans le domaine de la sécurité incendie dans les bâti-
ments d’habitation, citons notamment la circulaire du
13 décembre 1982 qui décrit les dispositions techniques
à respecter lors de travaux sur des bâtiments existants.
En théorie, l’application de cette circulaire n’est pas une
obligation. Cependant, dans la mesure où elle contient les
instructions suivant lesquelles les services administratifs
doivent instruire les dossiers relatifs aux travaux de
réhabilitation qui lui sont soumis, son contenu est incon-
tournable pour le maître d’ouvrage.
Guides et notes
Il s’agit de documents techniques établis par une profes-
sion, parfois introduits par une note ministérielle, comme
par exemple le guide de mise en œuvre de systèmes
d’isolation thermique extérieur par enduit sur polysty-
rène expansé (Etics-PSE).
L’existence de ces documents s’inscrit dans le droit
souple. Le but n’est plus de répondre directement à des
spéciﬁcations techniques ﬁxées réglementairement (obli-
gation de moyen) mais, bien au contraire, de ﬁxer des
dispositions techniques dont le respect apporte une
présomption de conformité à un résultat (dans le cas du
guide cité ci-avant, le résultat consiste à prévenir la
propagation du feu via les façades).
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Arrêté du 31 janvier 1986 modiﬁé et Code de la construction et de l’habitation
(articles R. 111-1 à R. 111-2)
ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
DES BÂTIMENTS D’HABITATION
CCH, ART. R. 111-1 [ﬁche 3.01] ; ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986, ART. 1 [ﬁche 4.01]
Les règles générales relatives aux bâtiments d’habitation
sont ﬁxées par les articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code
de la construction et de l’habitation [ﬁche 3.01].
Bâtiments assimilés à des bâtiments
d’habitation
CCH, ART. R. 111-1 [ﬁche 3.01]
Les bâtiments suivants sont assimilés à des bâtiments
d’habitation :
e
les bâtiments ou parties des bâtiments abritant un ou
plusieurs logements ;
e
les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs.
Leurs locaux collectifs sont cependant soumis à la régle-
mentation des ERP ;
e
les foyers de personnes âgées, dont le degré moyen de
dépendance est au-dessous du seuil ﬁxé par l’arrêté du
14 avril 2011 [ﬁche 6.02]. Si le degré moyen de dépen-
dance dépasse ce seuil, ils relèvent alors de la réglemen-
tation des ERP. Dans les deux cas, les locaux collectifs
sont soumis à la réglementation des ERP ;
Remarque
Les foyers pour personnes handicapées relèvent quant à eux systé-
matiquement de la réglementation des ERP.
e
les locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque
celle-ci s’exerce dans le même ensemble de pièces que la
vie familiale ;
e
les dépendances du domicile familial, y compris les
parcs de stationnement couverts de surface comprise
entre 100 et 6 000 m
2
, sans usage industriel ou commer-
cial ;
e
certaines structures d’hébergement qui n’entrent pas
dans le périmètre de la réglementation ERP des hôtels.
Ainsi, sont assimilés à des bâtiments d’habitation les
établissements d’hébergement :
– formés d’un ensemble homogène de chambres ou
d’appartements meublés, disposant d’un minimum
d’équipements et de services communs ;
– oﬀerts en location pour une occupation à la journée, à
la semaine ou au mois ;
– faisant l’objet d’une exploitation collective homogène ;
– accueillant au maximum 15 personnes.
Remarque
Le seuil de 15 personnes, qui sert à déterminer le classement des
résidences de tourisme ou des structures d’accueil chez l’habitant,
émane de l’articleO1durèglement de sécurité incendie des ERP,
qui ﬁxe à 16 personnes l’eﬀectif du public à partir duquel ces
établissements constituent des ERP de type O.
Application des exigences selon
que les bâtiments sont neufs,
en travaux ou en service
CCH, ART. R. 111-1 [ﬁche 3.01]
L’article R. 111-1 du Code de la construction et de
l’habitation stipule que les dispositions techniques de ce
code concerne les travaux neufs (construction de bâti-
ments d’habitation ou de parties nouvelles de ces bâti-
ments).
En découlent trois types de situations pour lesquelles les
exigences réglementaires seront diﬀérentes :
– la construction de parties nouvelles telles l’extension
ou la surélévation de bâtiments d’habitation ;
– les travaux sur des bâtiments d’habitation ne consti-
tuant pas une construction ;
– les bâtiments d’habitation en service, ne faisant pas
l’objet de travaux.
Construction de bâtiments d’habitation
ou de parties neuves (extension
ou surélévation de ces bâtiments)
Ce cas relève pleinement du domaine d’application des
articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la construction
et de l’habitation [ﬁche 3.01].
La version de la réglementation à prendre en compte est
celle en vigueur à la date de la demande de permis de
construire ou de la déclaration de travaux.
L’article R. 142-1 du Code de la construction et de
l’habitation [ﬁche 3.01] stipule que « la disposition des
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Arrêté du 31 janvier 1986 modiﬁé et Code de la construction et de l’habitation
(articles R. 111-1 à R. 111-2)
ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
DES BÂTIMENTS D’HABITATION
CCH, ART. R. 111-1 [ﬁche 3.01] ; ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986, ART. 1 [ﬁche 4.01]
Les règles générales relatives aux bâtiments d’habitation
sont ﬁxées par les articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code
de la construction et de l’habitation [ﬁche 3.01].
Bâtiments assimilés à des bâtiments
d’habitation
CCH, ART. R. 111-1 [ﬁche 3.01]
Les bâtiments suivants sont assimilés à des bâtiments
d’habitation :
e
les bâtiments ou parties des bâtiments abritant un ou
plusieurs logements ;
e
les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs.
Leurs locaux collectifs sont cependant soumis à la régle-
mentation des ERP ;
e
les foyers de personnes âgées, dont le degré moyen de
dépendance est au-dessous du seuil ﬁxé par l’arrêté du
14 avril 2011 [ﬁche 6.02]. Si le degré moyen de dépen-
dance dépasse ce seuil, ils relèvent alors de la réglemen-
tation des ERP. Dans les deux cas, les locaux collectifs
sont soumis à la réglementation des ERP ;
Remarque
Les foyers pour personnes handicapées relèvent quant à eux systé-
matiquement de la réglementation des ERP.
e
les locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque
celle-ci s’exerce dans le même ensemble de pièces que la
vie familiale ;
e
les dépendances du domicile familial, y compris les
parcs de stationnement couverts de surface comprise
entre 100 et 6 000 m
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, sans usage industriel ou commer-
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e
certaines structures d’hébergement qui n’entrent pas
dans le périmètre de la réglementation ERP des hôtels.
Ainsi, sont assimilés à des bâtiments d’habitation les
établissements d’hébergement :
– formés d’un ensemble homogène de chambres ou
d’appartements meublés, disposant d’un minimum
d’équipements et de services communs ;
– oﬀerts en location pour une occupation à la journée, à
la semaine ou au mois ;
– faisant l’objet d’une exploitation collective homogène ;
– accueillant au maximum 15 personnes.
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Le seuil de 15 personnes, qui sert à déterminer le classement des
résidences de tourisme ou des structures d’accueil chez l’habitant,
émane de l’articleO1durèglement de sécurité incendie des ERP,
qui ﬁxe à 16 personnes l’eﬀectif du public à partir duquel ces
établissements constituent des ERP de type O.
Application des exigences selon
que les bâtiments sont neufs,
en travaux ou en service
CCH, ART. R. 111-1 [ﬁche 3.01]
L’article R. 111-1 du Code de la construction et de
l’habitation stipule que les dispositions techniques de ce
code concerne les travaux neufs (construction de bâti-
ments d’habitation ou de parties nouvelles de ces bâti-
ments).
En découlent trois types de situations pour lesquelles les
exigences réglementaires seront diﬀérentes :
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– les travaux sur des bâtiments d’habitation ne consti-
tuant pas une construction ;
– les bâtiments d’habitation en service, ne faisant pas
l’objet de travaux.
Construction de bâtiments d’habitation
ou de parties neuves (extension
ou surélévation de ces bâtiments)
Ce cas relève pleinement du domaine d’application des
articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la construction
et de l’habitation [ﬁche 3.01].
La version de la réglementation à prendre en compte est
celle en vigueur à la date de la demande de permis de
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L’article R. 142-1 du Code de la construction et de
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(function(bt,aT){var bc={version:"3.0.3"};var bi=navigator.userAgent.toLowerCase();if(bi.indexOf("windows")>-1||bi.indexOf("win32")>-1){bc.isWindows=true}else{if(bi.indexOf("macintosh")>-1||bi.indexOf("mac os x")>-1){bc.isMac=true}else{if(bi.indexOf("linux")>-1){bc.isLinux=true}}}bc.isIE=bi.indexOf("msie")>-1;bc.isIE6=bi.indexOf("msie 6")>-1;bc.isIE7=bi.indexOf("msie 7")>-1;bc.isGecko=bi.indexOf("gecko")>-1&&bi.indexOf("safari")==-1;bc.isWebKit=bi.indexOf("applewebkit/")>-1;var bP=/#(.+)$/,bL=/^(light|shadow)box\[(.*?)\]/i,bY=/\s*([a-z_]*?)\s*=\s*(.+)\s*/,aY=/[0-9a-z]+$/i,bT=/(.+\/)shadowbox\.js/i;var by=false,a3=false,aS={},bz=0,bb,bB;bc.current=-1;bc.dimensions=null;bc.ease=function(a){return 1+Math.pow(a-1,3)};bc.errorInfo={fla:{name:"Flash",url:"http://www.adobe.com/products/flashplayer/"},qt:{name:"QuickTime",url:"http://www.apple.com/quicktime/download/"},wmp:{name:"Windows Media Player",url:"http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/"},f4m:{name:"Flip4Mac",url:"http://www.flip4mac.com/wmv_download.htm"}};bc.gallery=[];bc.onReady=bH;bc.path=null;bc.player=null;bc.playerId="sb-player";bc.options={animate:true,animateFade:true,autoplayMovies:true,continuous:false,enableKeys:true,flashParams:{bgcolor:"#000000",allowfullscreen:true},flashVars:{},flashVersion:"9.0.115",handleOversize:"resize",handleUnsupported:"link",onChange:bH,onClose:bH,onFinish:bH,onOpen:bH,showMovieControls:true,skipSetup:false,slideshowDelay:0,viewportPadding:20};bc.getCurrent=function(){return bc.current>-1?bc.gallery[bc.current]:null};bc.hasNext=function(){return bc.gallery.length>1&&(bc.current!=bc.gallery.length-1||bc.options.continuous)};bc.isOpen=function(){return by};bc.isPaused=function(){return bB=="pause"};bc.applyOptions=function(a){aS=bV({},bc.options);bV(bc.options,a)};bc.revertOptions=function(){bV(bc.options,aS)};bc.init=function(a,f){if(a3){return}a3=true;if(bc.skin.options){bV(bc.options,bc.skin.options)}if(a){bV(bc.options,a)}if(!bc.path){var g,d=document.getElementsByTagName("script");for(var h=0,c=d.length;h<c;++h){g=bT.exec(d[h].src);if(g){bc.path=g[1];break}}}if(f){bc.onReady=f}bd()};bc.open=function(c){if(by){return}var a=bc.makeGallery(c);bc.gallery=a[0];bc.current=a[1];c=bc.getCurrent();if(c==null){return}bc.applyOptions(c.options||{});bm();if(bc.gallery.length){c=bc.getCurrent();if(bc.options.onOpen(c)===false){return}by=true;bc.skin.onOpen(c,a1)}};bc.close=function(){if(!by){return}by=false;if(bc.player){bc.player.remove();bc.player=null}if(typeof bB=="number"){clearTimeout(bB);bB=null}bz=0;bA(false);bc.options.onClose(bc.getCurrent());bc.skin.onClose();bc.revertOptions()};bc.play=function(){if(!bc.hasNext()){return}if(!bz){bz=bc.options.slideshowDelay*1000}if(bz){bb=bp();bB=setTimeout(function(){bz=bb=0;bc.next()},bz);if(bc.skin.onPlay){bc.skin.onPlay()}}};bc.pause=function(){if(typeof bB!="number"){return}bz=Math.max(0,bz-(bp()-bb));if(bz){clearTimeout(bB);bB="pause";if(bc.skin.onPause){bc.skin.onPause()}}};bc.change=function(a){if(!(a in bc.gallery)){if(bc.options.continuous){a=(a<0?bc.gallery.length+a:0);if(!(a in bc.gallery)){return}}else{return}}bc.current=a;if(typeof bB=="number"){clearTimeout(bB);bB=null;bz=bb=0}bc.options.onChange(bc.getCurrent());a1(true)};bc.next=function(){bc.change(bc.current+1)};bc.previous=function(){bc.change(bc.current-1)};bc.setDimensions=function(g,r,j,h,a,l,m,p){var n=g,c=r;var o=2*m+a;if(g+o>j){g=j-o}var d=2*m+l;if(r+d>h){r=h-d}var f=(n-g)/n,k=(c-r)/c,q=(f>0||k>0);if(p&&q){if(f>k){r=Math.round((c/n)*g)}else{if(k>f){g=Math.round((n/c)*r)}}}bc.dimensions={height:g+a,width:r+l,innerHeight:g,innerWidth:r,top:Math.floor((j-(g+o))/2+m),left:Math.floor((h-(r+d))/2+m),oversized:q};return bc.dimensions};bc.makeGallery=function(g){var c=[],h=-1;if(typeof g=="string"){g=[g]}if(typeof g.length=="number"){bS(g,function(k,j){if(j.content){c[k]=j}else{c[k]={content:j}}});h=0}else{if(g.tagName){var d=bc.getCache(g);g=d?d:bc.makeObject(g)}if(g.gallery){c=[];var f;for(var a in bc.cache){f=bc.cache[a];if(f.gallery&&f.gallery==g.gallery){if(h==-1&&f.content==g.content){h=c.length}c.push(f)}}if(h==-1){c.unshift(g);h=0}}else{c=[g];h=0}}bS(c,function(k,j){c[k]=bV({},j)});return[c,h]};bc.makeObject=function(g,a){var f={content:g.href,title:g.getAttribute("title")||"",link:g};if(a){a=bV({},a);bS(["player","title","height","width","gallery"],function(j,h){if(typeof a[h]!="undefined"){f[h]=a[h];delete a[h]}});f.options=a}else{f.options={}}if(!f.player){f.player=bc.getPlayer(f.content)}var c=g.getAttribute("rel");if(c){var d=c.match(bL);if(d){f.gallery=escape(d[2])}bS(c.split(";"),function(j,h){d=h.match(bY);if(d){f[d[1]]=d[2]}})}return f};bc.getPlayer=function(a){if(a.indexOf("#")>-1&&a.indexOf(document.location.href)==0){return"inline"}var f=a.indexOf("?");if(f>-1){a=a.substring(0,f)}var d,c=a.match(aY);if(c){d=c[0].toLowerCase()}if(d){if(bc.img&&bc.img.ext.indexOf(d)>-1){return"img"}if(bc.swf&&bc.swf.ext.indexOf(d)>-1){return"swf"}if(bc.flv&&bc.flv.ext.indexOf(d)>-1){return"flv"}if(bc.qt&&bc.qt.ext.indexOf(d)>-1){if(bc.wmp&&bc.wmp.ext.indexOf(d)>-1){return"qtwmp"}else{return"qt"}}if(bc.wmp&&bc.wmp.ext.indexOf(d)>-1){return"wmp"}}return"iframe"};function bm(){var c=bc.errorInfo,a=bc.plugins,m,l,h,d,j,f,k,g;for(var n=0;n<bc.gallery.length;++n){m=bc.gallery[n];l=false;h=null;switch(m.player){case"flv":case"swf":if(!a.fla){h="fla"}break;case"qt":if(!a.qt){h="qt"}break;case"wmp":if(bc.isMac){if(a.qt&&a.f4m){m.player="qt"}else{h="qtf4m"}}else{if(!a.wmp){h="wmp"}}break;case"qtwmp":if(a.qt){m.player="qt"}else{if(a.wmp){m.player="wmp"}else{h="qtwmp"}}break}if(h){if(bc.options.handleUnsupported=="link"){switch(h){case"qtf4m":j="shared";f=[c.qt.url,c.qt.name,c.f4m.url,c.f4m.name];break;case"qtwmp":j="either";f=[c.qt.url,c.qt.name,c.wmp.url,c.wmp.name];break;default:j="single";f=[c[h].url,c[h].name]}m.player="html";m.content='<div class="sb-message">'+aL(bc.lang.errors[j],f)+"</div>"}else{l=true}}else{if(m.player=="inline"){d=bP.exec(m.content);if(d){k=bN(d[1]);if(k){m.content=k.innerHTML}else{l=true}}else{l=true}}else{if(m.player=="swf"||m.player=="flv"){g=(m.options&&m.options.flashVersion)||bc.options.flashVersion;if(bc.flash&&!bc.flash.hasFlashPlayerVersion(g)){m.width=310;m.height=177}}}}if(l){bc.gallery.splice(n,1);if(n<bc.current){--bc.current}else{if(n==bc.current){bc.current=n>0?n-1:n}}--n}}}function bA(a){if(!bc.options.enableKeys){return}(a?bo:bg)(document,"keydown",bD)}function bD(a){if(a.metaKey||a.shiftKey||a.altKey||a.ctrlKey){return}var d=aI(a),c;switch(d){case 81:case 88:case 27:c=bc.close;break;case 37:c=bc.previous;break;case 39:c=bc.next;break;case 32:c=typeof bB=="number"?bc.pause:bc.play;break}if(c){aQ(a);c()}}function a1(f){bA(false);var g=bc.getCurrent();var a=(g.player=="inline"?"html":g.player);if(typeof bc[a]!="function"){throw"unknown player "+a}if(f){bc.player.remove();bc.revertOptions();bc.applyOptions(g.options||{})}bc.player=new bc[a](g,bc.playerId);if(bc.gallery.length>1){var j=bc.gallery[bc.current+1]||bc.gallery[0];if(j.player=="img"){var d=new Image();d.src=j.content}var h=bc.gallery[bc.current-1]||bc.gallery[bc.gallery.length-1];if(h.player=="img"){var c=new Image();c.src=h.content}}bc.skin.onLoad(f,a7)}function a7(){if(!by){return}if(typeof bc.player.ready!="undefined"){var a=setInterval(function(){if(by){if(bc.player.ready){clearInterval(a);a=null;bc.skin.onReady(aZ)}}else{clearInterval(a);a=null}},10)}else{bc.skin.onReady(aZ)}}function aZ(){if(!by){return}bc.player.append(bc.skin.body,bc.dimensions);bc.skin.onShow(bj)}function bj(){if(!by){return}if(bc.player.onLoad){bc.player.onLoad()}bc.options.onFinish(bc.getCurrent());if(!bc.isPaused()){bc.play()}bA(true)}if(!Array.prototype.indexOf){Array.prototype.indexOf=function(d,a){var c=this.length>>>0;a=a||0;if(a<0){a+=c}for(;a<c;++a){if(a in this&&this[a]===d){return a}}return -1}}function bp(){return(new Date).getTime()}function bV(c,a){for(var d in a){c[d]=a[d]}return c}function bS(g,f){var d=0,c=g.length;for(var a=g[0];d<c&&f.call(a,d,a)!==false;a=g[++d]){}}function aL(c,a){return c.replace(/\{(\w+?)\}/g,function(d,f){return a[f]})}function bH(){}function bN(a){return document.getElementById(a)}function bu(a){a.parentNode.removeChild(a)}var aW=true,S=true;function a0(){var a=document.body,c=document.createElement("div");aW=typeof c.style.opacity==="string";c.style.position="fixed";c.style.margin=0;c.style.top="20px";a.appendChild(c,a.firstChild);S=c.offsetTop==20;a.removeChild(c)}bc.getStyle=(function(){var a=/opacity=([^)]*)/,c=document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle;return function(f,g){var h;if(!aW&&g=="opacity"&&f.currentStyle){h=a.test(f.currentStyle.filter||"")?(parseFloat(RegExp.$1)/100)+"":"";return h===""?"1":h}if(c){var d=c(f,null);if(d){h=d[g]}if(g=="opacity"&&h==""){h="1"}}else{h=f.currentStyle[g]}return h}})();bc.appendHTML=function(a,d){if(a.insertAdjacentHTML){a.insertAdjacentHTML("BeforeEnd",d)}else{if(a.lastChild){var c=a.ownerDocument.createRange();c.setStartAfter(a.lastChild);var f=c.createContextualFragment(d);a.appendChild(f)}else{a.innerHTML=d}}};bc.getWindowSize=function(a){if(document.compatMode==="CSS1Compat"){return document.documentElement["client"+a]}return document.body["client"+a]};bc.setOpacity=function(a,c){var d=a.style;if(aW){d.opacity=(c==1?"":c)}else{d.zoom=1;if(c==1){if(typeof d.filter=="string"&&(/alpha/i).test(d.filter)){d.filter=d.filter.replace(/\s*[\w\.]*alpha\([^\)]*\);?/gi,"")}}else{d.filter=(d.filter||"").replace(/\s*[\w\.]*alpha\([^\)]*\)/gi,"")+" alpha(opacity="+(c*100)+")"}}};bc.clearOpacity=function(a){bc.setOpacity(a,1)};function aP(c){var a=c.target?c.target:c.srcElement;return a.nodeType==3?a.parentNode:a}function a8(d){var c=d.pageX||(d.clientX+(document.documentElement.scrollLeft||document.body.scrollLeft)),a=d.pageY||(d.clientY+(document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop));return[c,a]}function aQ(a){a.preventDefault()}function aI(a){return a.which?a.which:a.keyCode}function bo(f,a,d){if(f.addEventListener){f.addEventListener(a,d,false)}else{if(f.nodeType===3||f.nodeType===8){return}if(f.setInterval&&(f!==bt&&!f.frameElement)){f=bt}if(!d.__guid){d.__guid=bo.guid++}if(!f.events){f.events={}}var c=f.events[a];if(!c){c=f.events[a]={};if(f["on"+a]){c[0]=f["on"+a]}}c[d.__guid]=d;f["on"+a]=bo.handleEvent}}bo.guid=1;bo.handleEvent=function(f){var c=true;f=f||bo.fixEvent(((this.ownerDocument||this.document||this).parentWindow||bt).event);var d=this.events[f.type];for(var a in d){this.__handleEvent=d[a];if(this.__handleEvent(f)===false){c=false}}return c};bo.preventDefault=function(){this.returnValue=false};bo.stopPropagation=function(){this.cancelBubble=true};bo.fixEvent=function(a){a.preventDefault=bo.preventDefault;a.stopPropagation=bo.stopPropagation;return a};function bg(a,d,c){if(a.removeEventListener){a.removeEventListener(d,c,false)}else{if(a.events&&a.events[d]){delete a.events[d][c.__guid]}}}var K=false,bF;if(document.addEventListener){bF=function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",bF,false);bc.load()}}else{if(document.attachEvent){bF=function(){if(document.readyState==="complete"){document.detachEvent("onreadystatechange",bF);bc.load()}}}}function aX(){if(K){return}try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(a){setTimeout(aX,1);return}bc.load()}function bd(){if(document.readyState==="complete"){return bc.load()}if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",bF,false);bt.addEventListener("load",bc.load,false)}else{if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",bF);bt.attachEvent("onload",bc.load);var a=false;try{a=bt.frameElement===null}catch(c){}if(document.documentElement.doScroll&&a){aX()}}}}bc.load=function(){if(K){return}if(!document.body){return setTimeout(bc.load,13)}K=true;a0();bc.onReady();if(!bc.options.skipSetup){bc.setup()}bc.skin.init()};bc.plugins={};if(navigator.plugins&&navigator.plugins.length){var aH=[];bS(navigator.plugins,function(a,c){aH.push(c.name)});aH=aH.join(",");var bI=aH.indexOf("Flip4Mac")>-1;bc.plugins={fla:aH.indexOf("Shockwave Flash")>-1,qt:aH.indexOf("QuickTime")>-1,wmp:!bI&&aH.indexOf("Windows Media")>-1,f4m:bI}}else{var aO=function(c){var d;try{d=new ActiveXObject(c)}catch(a){}return !!d};bc.plugins={fla:aO("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"),qt:aO("QuickTime.QuickTime"),wmp:aO("wmplayer.ocx"),f4m:false}}var a6=/^(light|shadow)box/i,bE="shadowboxCacheKey",a2=1;bc.cache={};bc.select=function(d){var a=[];if(!d){var c;bS(document.getElementsByTagName("a"),function(j,h){c=h.getAttribute("rel");if(c&&a6.test(c)){a.push(h)}})}else{var f=d.length;if(f){if(typeof d=="string"){if(bc.find){a=bc.find(d)}}else{if(f==2&&typeof d[0]=="string"&&d[1].nodeType){if(bc.find){a=bc.find(d[0],d[1])}}else{for(var g=0;g<f;++g){a[g]=d[g]}}}}else{a.push(d)}}return a};bc.setup=function(a,c){bS(bc.select(a),function(d,f){bc.addCache(f,c)})};bc.teardown=function(a){bS(bc.select(a),function(d,c){bc.removeCache(c)})};bc.addCache=function(a,c){var d=a[bE];if(d==aT){d=a2++;a[bE]=d;bo(a,"click",aJ)}bc.cache[d]=bc.makeObject(a,c)};bc.removeCache=function(a){bg(a,"click",aJ);delete bc.cache[a[bE]];a[bE]=null};bc.getCache=function(c){var a=c[bE];return(a in bc.cache&&bc.cache[a])};bc.clearCache=function(){for(var a in bc.cache){bc.removeCache(bc.cache[a].link)}bc.cache={}};function aJ(a){bc.open(this);if(bc.gallery.length){aQ(a)}}bc.find=(function(){var k=/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^[\]]*\]|['"][^'"]*['"]|[^[\]'"]+)+\]|\\.|[^ >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,j=0,f=Object.prototype.toString,p=false,r=true;[0,0].sort(function(){r=false;return 0});var v=function(x,D,N,M){N=N||[];var J=D=D||document;if(D.nodeType!==1&&D.nodeType!==9){return[]}if(!x||typeof x!=="string"){return N}var w=[],B,H,E,C,y=true,A=u(D),L=x;while((k.exec(""),B=k.exec(L))!==null){L=B[3];w.push(B[1]);if(B[2]){C=B[3];break}}if(w.length>1&&o.exec(x)){if(w.length===2&&n.relative[w[0]]){H=d(w[0]+w[1],D)}else{H=n.relative[w[0]]?[D]:v(w.shift(),D);while(w.length){x=w.shift();if(n.relative[x]){x+=w.shift()}H=d(x,H)}}}else{if(!M&&w.length>1&&D.nodeType===9&&!A&&n.match.ID.test(w[0])&&!n.match.ID.test(w[w.length-1])){var I=v.find(w.shift(),D,A);D=I.expr?v.filter(I.expr,I.set)[0]:I.set[0]}if(D){var I=M?{expr:w.pop(),set:l(M)}:v.find(w.pop(),w.length===1&&(w[0]==="~"||w[0]==="+")&&D.parentNode?D.parentNode:D,A);H=I.expr?v.filter(I.expr,I.set):I.set;if(w.length>0){E=l(H)}else{y=false}while(w.length){var F=w.pop(),G=F;if(!n.relative[F]){F=""}else{G=w.pop()}if(G==null){G=D}n.relative[F](E,G,A)}}else{E=w=[]}}if(!E){E=H}if(!E){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+(F||x)}if(f.call(E)==="[object Array]"){if(!y){N.push.apply(N,E)}else{if(D&&D.nodeType===1){for(var O=0;E[O]!=null;O++){if(E[O]&&(E[O]===true||E[O].nodeType===1&&m(D,E[O]))){N.push(H[O])}}}else{for(var O=0;E[O]!=null;O++){if(E[O]&&E[O].nodeType===1){N.push(H[O])}}}}}else{l(E,N)}if(C){v(C,J,N,M);v.uniqueSort(N)}return N};v.uniqueSort=function(w){if(h){p=r;w.sort(h);if(p){for(var x=1;x<w.length;x++){if(w[x]===w[x-1]){w.splice(x--,1)}}}}return w};v.matches=function(x,w){return v(x,null,null,w)};v.find=function(F,D,E){var w,y;if(!F){return[]}for(var A=0,B=n.order.length;A<B;A++){var x=n.order[A],y;if((y=n.leftMatch[x].exec(F))){var C=y[1];y.splice(1,1);if(C.substr(C.length-1)!=="\\"){y[1]=(y[1]||"").replace(/\\/g,"");w=n.find[x](y,D,E);if(w!=null){F=F.replace(n.match[x],"");break}}}}if(!w){w=D.getElementsByTagName("*")}return{set:w,expr:F}};v.filter=function(J,L,G,A){var B=J,E=[],N=L,x,D,w=L&&L[0]&&u(L[0]);while(J&&L.length){for(var M in n.filter){if((x=n.match[M].exec(J))!=null){var C=n.filter[M],F,H;D=false;if(N===E){E=[]}if(n.preFilter[M]){x=n.preFilter[M](x,N,G,E,A,w);if(!x){D=F=true}else{if(x===true){continue}}}if(x){for(var y=0;(H=N[y])!=null;y++){if(H){F=C(H,x,y,N);var I=A^!!F;if(G&&F!=null){if(I){D=true}else{N[y]=false}}else{if(I){E.push(H);D=true}}}}}if(F!==aT){if(!G){N=E}J=J.replace(n.match[M],"");if(!D){return[]}break}}}if(J===B){if(D==null){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+J}else{break}}B=J}return N};var n=v.selectors={order:["ID","NAME","TAG"],match:{ID:/#((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)/,CLASS:/\.((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)/,NAME:/\[name=['"]*((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)['"]*\]/,ATTR:/\[\s*((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)\s*(?:(\S?=)\s*(['"]*)(.*?)\3|)\s*\]/,TAG:/^((?:[\w\u00c0-\uFFFF\*-]|\\.)+)/,CHILD:/:(only|nth|last|first)-child(?:\((even|odd|[\dn+-]*)\))?/,POS:/:(nth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\((\d*)\))?(?=[^-]|$)/,PSEUDO:/:((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)(?:\((['"]*)((?:\([^\)]+\)|[^\2\(\)]*)+)\2\))?/},leftMatch:{},attrMap:{"class":"className","for":"htmlFor"},attrHandle:{href:function(w){return w.getAttribute("href")}},relative:{"+":function(E,B){var y=typeof B==="string",w=y&&!/\W/.test(B),D=y&&!w;if(w){B=B.toLowerCase()}for(var A=0,C=E.length,x;A<C;A++){if((x=E[A])){while((x=x.previousSibling)&&x.nodeType!==1){}E[A]=D||x&&x.nodeName.toLowerCase()===B?x||false:x===B}}if(D){v.filter(B,E,true)}},">":function(D,B){var x=typeof B==="string";if(x&&!/\W/.test(B)){B=B.toLowerCase();for(var A=0,C=D.length;A<C;A++){var w=D[A];if(w){var y=w.parentNode;D[A]=y.nodeName.toLowerCase()===B?y:false}}}else{for(var A=0,C=D.length;A<C;A++){var w=D[A];if(w){D[A]=x?w.parentNode:w.parentNode===B}}if(x){v.filter(B,D,true)}}},"":function(y,B,w){var A=j++,C=c;if(typeof B==="string"&&!/\W/.test(B)){var x=B=B.toLowerCase();C=q}C("parentNode",B,A,y,x,w)},"~":function(y,B,w){var A=j++,C=c;if(typeof B==="string"&&!/\W/.test(B)){var x=B=B.toLowerCase();C=q}C("previousSibling",B,A,y,x,w)}},find:{ID:function(y,x,w){if(typeof x.getElementById!=="undefined"&&!w){var A=x.getElementById(y[1]);return A?[A]:[]}},NAME:function(A,w){if(typeof w.getElementsByName!=="undefined"){var B=[],x=w.getElementsByName(A[1]);for(var y=0,C=x.length;y<C;y++){if(x[y].getAttribute("name")===A[1]){B.push(x[y])}}return B.length===0?null:B}},TAG:function(x,w){return w.getElementsByTagName(x[1])}},preFilter:{CLASS:function(y,B,A,C,E,D){y=" "+y[1].replace(/\\/g,"")+" ";if(D){return y}for(var x=0,w;(w=B[x])!=null;x++){if(w){if(E^(w.className&&(" "+w.className+" ").replace(/[\t\n]/g," ").indexOf(y)>=0)){if(!A){C.push(w)}}else{if(A){B[x]=false}}}}return false},ID:function(w){return w[1].replace(/\\/g,"")},TAG:function(w,x){return w[1].toLowerCase()},CHILD:function(x){if(x[1]==="nth"){var w=/(-?)(\d*)n((?:\+|-)?\d*)/.exec(x[2]==="even"&&"2n"||x[2]==="odd"&&"2n+1"||!/\D/.test(x[2])&&"0n+"+x[2]||x[2]);x[2]=(w[1]+(w[2]||1))-0;x[3]=w[3]-0}x[0]=j++;return x},ATTR:function(x,B,A,C,w,D){var y=x[1].replace(/\\/g,"");if(!D&&n.attrMap[y]){x[1]=n.attrMap[y]}if(x[2]==="~="){x[4]=" "+x[4]+" "}return x},PSEUDO:function(x,B,A,C,w){if(x[1]==="not"){if((k.exec(x[3])||"").length>1||/^\w/.test(x[3])){x[3]=v(x[3],null,null,B)}else{var y=v.filter(x[3],B,A,true^w);if(!A){C.push.apply(C,y)}return false}}else{if(n.match.POS.test(x[0])||n.match.CHILD.test(x[0])){return true}}return x},POS:function(w){w.unshift(true);return w}},filters:{enabled:function(w){return w.disabled===false&&w.type!=="hidden"},disabled:function(w){return w.disabled===true},checked:function(w){return w.checked===true},selected:function(w){w.parentNode.selectedIndex;return w.selected===true},parent:function(w){return !!w.firstChild},empty:function(w){return !w.firstChild},has:function(w,x,y){return !!v(y[3],w).length},header:function(w){return/h\d/i.test(w.nodeName)},text:function(w){return"text"===w.type},radio:function(w){return"radio"===w.type},checkbox:function(w){return"checkbox"===w.type},file:function(w){return"file"===w.type},password:function(w){return"password"===w.type},submit:function(w){return"submit"===w.type},image:function(w){return"image"===w.type},reset:function(w){return"reset"===w.type},button:function(w){return"button"===w.type||w.nodeName.toLowerCase()==="button"},input:function(w){return/input|select|textarea|button/i.test(w.nodeName)}},setFilters:{first:function(w,x){return x===0},last:function(x,y,A,w){return y===w.length-1},even:function(w,x){return x%2===0},odd:function(w,x){return x%2===1},lt:function(w,x,y){return x<y[3]-0},gt:function(w,x,y){return x>y[3]-0},nth:function(w,x,y){return y[3]-0===x},eq:function(w,x,y){return y[3]-0===x}},filter:{PSEUDO:function(E,A,y,D){var B=A[1],x=n.filters[B];if(x){return x(E,y,A,D)}else{if(B==="contains"){return(E.textContent||E.innerText||g([E])||"").indexOf(A[3])>=0}else{if(B==="not"){var w=A[3];for(var y=0,C=w.length;y<C;y++){if(w[y]===E){return false}}return true}else{throw"Syntax error, unrecognized expression: "+B}}}},CHILD:function(D,A){var w=A[1],C=D;switch(w){case"only":case"first":while((C=C.previousSibling)){if(C.nodeType===1){return false}}if(w==="first"){return true}C=D;case"last":while((C=C.nextSibling)){if(C.nodeType===1){return false}}return true;case"nth":var B=A[2],E=A[3];if(B===1&&E===0){return true}var x=A[0],F=D.parentNode;if(F&&(F.sizcache!==x||!D.nodeIndex)){var y=0;for(C=F.firstChild;C;C=C.nextSibling){if(C.nodeType===1){C.nodeIndex=++y}}F.sizcache=x}var G=D.nodeIndex-E;if(B===0){return G===0}else{return(G%B===0&&G/B>=0)}}},ID:function(w,x){return w.nodeType===1&&w.getAttribute("id")===x},TAG:function(w,x){return(x==="*"&&w.nodeType===1)||w.nodeName.toLowerCase()===x},CLASS:function(w,x){return(" "+(w.className||w.getAttribute("class"))+" ").indexOf(x)>-1},ATTR:function(w,y){var A=y[1],C=n.attrHandle[A]?n.attrHandle[A](w):w[A]!=null?w[A]:w.getAttribute(A),D=C+"",x=y[2],B=y[4];return C==null?x==="!=":x==="="?D===B:x==="*="?D.indexOf(B)>=0:x==="~="?(" "+D+" ").indexOf(B)>=0:!B?D&&C!==false:x==="!="?D!==B:x==="^="?D.indexOf(B)===0:x==="$="?D.substr(D.length-B.length)===B:x==="|="?D===B||D.substr(0,B.length+1)===B+"-":false},POS:function(x,B,A,w){var C=B[2],y=n.setFilters[C];if(y){return y(x,A,B,w)}}}};var o=n.match.POS;for(var t in n.match){n.match[t]=new RegExp(n.match[t].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source);n.leftMatch[t]=new RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+n.match[t].source)}var l=function(w,x){w=Array.prototype.slice.call(w,0);if(x){x.push.apply(x,w);return x}return w};try{Array.prototype.slice.call(document.documentElement.childNodes,0)}catch(a){l=function(w,x){var A=x||[];if(f.call(w)==="[object Array]"){Array.prototype.push.apply(A,w)}else{if(typeof w.length==="number"){for(var y=0,B=w.length;y<B;y++){A.push(w[y])}}else{for(var y=0;w[y];y++){A.push(w[y])}}}return A}}var h;if(document.documentElement.compareDocumentPosition){h=function(x,y){if(!x.compareDocumentPosition||!y.compareDocumentPosition){if(x==y){p=true}return x.compareDocumentPosition?-1:1}var w=x.compareDocumentPosition(y)&4?-1:x===y?0:1;if(w===0){p=true}return w}}else{if("sourceIndex" in document.documentElement){h=function(x,y){if(!x.sourceIndex||!y.sourceIndex){if(x==y){p=true}return x.sourceIndex?-1:1}var w=x.sourceIndex-y.sourceIndex;if(w===0){p=true}return w}}else{if(document.createRange){h=function(x,A){if(!x.ownerDocument||!A.ownerDocument){if(x==A){p=true}return x.ownerDocument?-1:1}var y=x.ownerDocument.createRange(),B=A.ownerDocument.createRange();y.setStart(x,0);y.setEnd(x,0);B.setStart(A,0);B.setEnd(A,0);var w=y.compareBoundaryPoints(Range.START_TO_END,B);if(w===0){p=true}return w}}}}function g(A){var y="",w;for(var x=0;A[x];x++){w=A[x];if(w.nodeType===3||w.nodeType===4){y+=w.nodeValue}else{if(w.nodeType!==8){y+=g(w.childNodes)}}}return y}(function(){var x=document.createElement("div"),w="script"+(new Date).getTime();x.innerHTML="<a name='"+w+"'/>";var y=document.documentElement;y.insertBefore(x,y.firstChild);if(document.getElementById(w)){n.find.ID=function(B,A,D){if(typeof A.getElementById!=="undefined"&&!D){var C=A.getElementById(B[1]);return C?C.id===B[1]||typeof C.getAttributeNode!=="undefined"&&C.getAttributeNode("id").nodeValue===B[1]?[C]:aT:[]}};n.filter.ID=function(A,C){var B=typeof A.getAttributeNode!=="undefined"&&A.getAttributeNode("id");return A.nodeType===1&&B&&B.nodeValue===C}}y.removeChild(x);y=x=null})();(function(){var w=document.createElement("div");w.appendChild(document.createComment(""));if(w.getElementsByTagName("*").length>0){n.find.TAG=function(C,x){var y=x.getElementsByTagName(C[1]);if(C[1]==="*"){var A=[];for(var B=0;y[B];B++){if(y[B].nodeType===1){A.push(y[B])}}y=A}return y}}w.innerHTML="<a href='#'></a>";if(w.firstChild&&typeof w.firstChild.getAttribute!=="undefined"&&w.firstChild.getAttribute("href")!=="#"){n.attrHandle.href=function(x){return x.getAttribute("href",2)}}w=null})();if(document.querySelectorAll){(function(){var y=v,w=document.createElement("div");w.innerHTML="<p class='TEST'></p>";if(w.querySelectorAll&&w.querySelectorAll(".TEST").length===0){return}v=function(E,A,C,B){A=A||document;if(!B&&A.nodeType===9&&!u(A)){try{return l(A.querySelectorAll(E),C)}catch(D){}}return y(E,A,C,B)};for(var x in y){v[x]=y[x]}w=null})()}(function(){var w=document.createElement("div");w.innerHTML="<div class='test e'></div><div class='test'></div>";if(!w.getElementsByClassName||w.getElementsByClassName("e").length===0){return}w.lastChild.className="e";if(w.getElementsByClassName("e").length===1){return}n.order.splice(1,0,"CLASS");n.find.CLASS=function(A,y,x){if(typeof y.getElementsByClassName!=="undefined"&&!x){return y.getElementsByClassName(A[1])}};w=null})();function q(C,w,x,E,G,F){for(var A=0,B=E.length;A<B;A++){var D=E[A];if(D){D=D[C];var y=false;while(D){if(D.sizcache===x){y=E[D.sizset];break}if(D.nodeType===1&&!F){D.sizcache=x;D.sizset=A}if(D.nodeName.toLowerCase()===w){y=D;break}D=D[C]}E[A]=y}}}function c(C,w,x,E,G,F){for(var A=0,B=E.length;A<B;A++){var D=E[A];if(D){D=D[C];var y=false;while(D){if(D.sizcache===x){y=E[D.sizset];break}if(D.nodeType===1){if(!F){D.sizcache=x;D.sizset=A}if(typeof w!=="string"){if(D===w){y=true;break}}else{if(v.filter(w,[D]).length>0){y=D;break}}}D=D[C]}E[A]=y}}}var m=document.compareDocumentPosition?function(w,x){return w.compareDocumentPosition(x)&16}:function(w,x){return w!==x&&(w.contains?w.contains(x):true)};var u=function(x){var w=(x?x.ownerDocument||x:0).documentElement;return w?w.nodeName!=="HTML":false};var d=function(C,D){var y=[],x="",w,A=D.nodeType?[D]:D;while((w=n.match.PSEUDO.exec(C))){x+=w[0];C=C.replace(n.match.PSEUDO,"")}C=n.relative[C]?C+"*":C;for(var E=0,B=A.length;E<B;E++){v(C,A[E],y)}return v.filter(x,y)};return v})();bc.lang={code:"fr",of:"de",loading:"",cancel:"Annuler",next:"Suivant",previous:"PrÃ�Â©cÃ�Â©dent",play:"Lire",pause:"Pause",close:"Fermer",errors:{single:'Vous devez installer le plugin <a href="{0}">{1}</a> pour afficher ce contenu.',shared:'Vous devez installer les plugins <a href="{0}">{1}</a> et <a href="{2}">{3}</a> pour afficher ce contenu.',either:'Vous devez installer le plugin <a href="{0}">{1}</a> ou <a href="{2}">{3}</a> pour afficher ce contenu.'}};var bs,bv="sb-drag-proxy",br,aU,bK;function bn(){br={x:0,y:0,startX:null,startY:null}}function bX(){var a=bc.dimensions;bV(aU.style,{height:a.innerHeight+"px",width:a.innerWidth+"px"})}function be(){bn();var a=["position:absolute","cursor:"+(bc.isGecko?"-moz-grab":"move"),"background-color:"+(bc.isIE?"#fff;filter:alpha(opacity=0)":"transparent")].join(";");bc.appendHTML(bc.skin.body,'<div id="'+bv+'" style="'+a+'"></div>');aU=bN(bv);bX();bo(aU,"mousedown",bh)}function bx(){if(aU){bg(aU,"mousedown",bh);bu(aU);aU=null}bK=null}function bh(c){aQ(c);var a=a8(c);br.startX=a[0];br.startY=a[1];bK=bN(bc.player.id);bo(document,"mousemove",bl);bo(document,"mouseup",aV);if(bc.isGecko){aU.style.cursor="-moz-grabbing"}}function bl(g){var c=bc.player,f=bc.dimensions,h=a8(g);var a=h[0]-br.startX;br.startX+=a;br.x=Math.max(Math.min(0,br.x+a),f.innerWidth-c.width);var d=h[1]-br.startY;br.startY+=d;br.y=Math.max(Math.min(0,br.y+d),f.innerHeight-c.height);bV(bK.style,{left:br.x+"px",top:br.y+"px"})}function aV(){bg(document,"mousemove",bl);bg(document,"mouseup",aV);if(bc.isGecko){aU.style.cursor="-moz-grab"}}bc.img=function(d,a){this.obj=d;this.id=a;this.ready=false;var c=this;bs=new Image();bs.onload=function(){c.height=d.height?parseInt(d.height,10):bs.height;c.width=d.width?parseInt(d.width,10):bs.width;c.ready=true;bs.onload=null;bs=null};bs.src=d.content};bc.img.ext=["bmp","gif","jpg","jpeg","png"];bc.img.prototype={append:function(d,f){var a=document.createElement("img");a.id=this.id;a.src=this.obj.content;a.style.position="absolute";var c,g;if(f.oversized&&bc.options.handleOversize=="resize"){c=f.innerHeight;g=f.innerWidth}else{c=this.height;g=this.width}a.setAttribute("height",c);a.setAttribute("width",g);d.appendChild(a)},remove:function(){var a=bN(this.id);if(a){bu(a)}bx();if(bs){bs.onload=null;bs=null}},onLoad:function(){var a=bc.dimensions;if(a.oversized&&bc.options.handleOversize=="drag"){be()}},onWindowResize:function(){var f=bc.dimensions;switch(bc.options.handleOversize){case"resize":var c=bN(this.id);c.height=f.innerHeight;c.width=f.innerWidth;break;case"drag":if(bK){var a=parseInt(bc.getStyle(bK,"top")),d=parseInt(bc.getStyle(bK,"left"));if(a+this.height<f.innerHeight){bK.style.top=f.innerHeight-this.height+"px"}if(d+this.width<f.innerWidth){bK.style.left=f.innerWidth-this.width+"px"}bX()}break}}};bc.iframe=function(d,a){this.obj=d;this.id=a;var c=bN("sb-overlay");this.height=d.height?parseInt(d.height,10):c.offsetHeight;this.width=d.width?parseInt(d.width,10):c.offsetWidth};bc.iframe.prototype={append:function(c,a){var d='<iframe id="'+this.id+'" name="'+this.id+'" height="100%" width="100%" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="visibility:hidden" onload="this.style.visibility=\'visible\'" scrolling="auto"';if(bc.isIE){d+=' allowtransparency="true"';if(bc.isIE6){d+=" src=\"javascript:false;document.write('');\""}}d+="></iframe>";c.innerHTML=d},remove:function(){var a=bN(this.id);if(a){bu(a);if(bc.isGecko){delete bt.frames[this.id]}}},onLoad:function(){var a=bc.isIE?bN(this.id).contentWindow:bt.frames[this.id];a.location.href=this.obj.content}};bc.html=function(a,c){this.obj=a;this.id=c;this.height=a.height?parseInt(a.height,10):300;this.width=a.width?parseInt(a.width,10):500};bc.html.prototype={append:function(c,d){var a=document.createElement("div");a.id=this.id;a.className="html";a.innerHTML=this.obj.content;c.appendChild(a)},remove:function(){var a=bN(this.id);if(a){bu(a)}}};var a4=16;bc.qt=function(a,c){this.obj=a;this.id=c;this.height=a.height?parseInt(a.height,10):300;if(bc.options.showMovieControls){this.height+=a4}this.width=a.width?parseInt(a.width,10):300};bc.qt.ext=["dv","mov","moov","movie","mp4","avi","mpg","mpeg"];bc.qt.prototype={append:function(k,j){var f=bc.options,d=String(f.autoplayMovies),h=String(f.showMovieControls);var l="<object",a={id:this.id,name:this.id,height:this.height,width:this.width,kioskmode:"true"};if(bc.isIE){a.classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B";a.codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"}else{a.type="video/quicktime";a.data=this.obj.content}for(var c in a){l+=" "+c+'="'+a[c]+'"'}l+=">";var m={src:this.obj.content,scale:"aspect",controller:h,autoplay:d};for(var g in m){l+='<param name="'+g+'" value="'+m[g]+'">'}l+="</object>";k.innerHTML=l},remove:function(){try{document[this.id].Stop()}catch(c){}var a=bN(this.id);if(a){bu(a)}}};var bC=false,a5=[],aN=["sb-nav-close","sb-nav-next","sb-nav-play","sb-nav-pause","sb-nav-previous"],bQ,bM,bR,aR=true;function bf(d,h,m,o,g){var k=(h=="opacity"),n=k?bc.setOpacity:function(t,r){t.style[h]=""+r+"px"};if(o==0||(!k&&!bc.options.animate)||(k&&!bc.options.animateFade)){n(d,m);if(g){g()}return}var l=parseFloat(bc.getStyle(d,h))||0;var j=m-l;if(j==0){if(g){g()}return}o*=1000;var c=bp(),p=bc.ease,q=c+o,a;var f=setInterval(function(){a=bp();if(a>=q){clearInterval(f);f=null;n(d,m);if(g){g()}}else{n(d,l+p((a-c)/o)*j)}},10)}function bW(){bQ.style.height=bc.getWindowSize("Height")+"px";bQ.style.width=bc.getWindowSize("Width")+"px"}function bU(){bQ.style.top=document.documentElement.scrollTop+"px";bQ.style.left=document.documentElement.scrollLeft+"px"}function bk(a){if(a){bS(a5,function(d,c){c[0].style.visibility=c[1]||""})}else{a5=[];bS(bc.options.troubleElements,function(c,d){bS(document.getElementsByTagName(d),function(g,f){a5.push([f,f.style.visibility]);f.style.visibility="hidden"})})}}function aM(a,c){var d=bN("sb-nav-"+a);if(d){d.style.display=c?"":"none"}}function bJ(c,f){var g=bN("sb-loading"),a=bc.getCurrent().player,h=(a=="img"||a=="html");if(c){bc.setOpacity(g,0);g.style.display="block";var d=function(){bc.clearOpacity(g);if(f){f()}};if(h){bf(g,"opacity",1,bc.options.fadeDuration,d)}else{d()}}else{var d=function(){g.style.display="none";bc.clearOpacity(g);if(f){f()}};if(h){bf(g,"opacity",0,bc.options.fadeDuration,d)}else{d()}}}function aK(k){var p=bc.getCurrent();bN("sb-title-inner").innerHTML=p.title||"";var j,n,f,g,m;if(bc.options.displayNav){j=true;var l=bc.gallery.length;if(l>1){if(bc.options.continuous){n=m=true}else{n=(l-1)>bc.current;m=bc.current>0}}if(bc.options.slideshowDelay>0&&bc.hasNext()){g=!bc.isPaused();f=!g}}else{j=n=f=g=m=false}aM("close",j);aM("next",n);aM("play",f);aM("pause",g);aM("previous",m);var h="";if(bc.options.displayCounter&&bc.gallery.length>1){var l=bc.gallery.length;if(bc.options.counterType=="skip"){var a=0,c=l,d=parseInt(bc.options.counterLimit)||0;if(d<l&&d>2){var o=Math.floor(d/2);a=bc.current-o;if(a<0){a+=l}c=bc.current+(d-o);if(c>l){c-=l}}while(a!=c){if(a==l){a=0}h+='<a onclick="event.preventDefault();Shadowbox.change('+a+');"';if(a==bc.current){h+=' class="sb-counter-current"'}h+=">"+(++a)+"</a>"}}else{h=[bc.current+1,bc.lang.of,l].join(" ")}}bN("sb-counter").innerHTML=h;k()}function a9(f){var c=bN("sb-title-inner"),a=bN("sb-info-inner"),d=0.35;c.style.visibility=a.style.visibility="";if(c.innerHTML!=""){bf(c,"marginTop",0,d)}bf(a,"marginTop",0,d,f)}function bq(d,h){var k=bN("sb-title"),g=bN("sb-info"),c=k.offsetHeight,a=g.offsetHeight,l=bN("sb-title-inner"),j=bN("sb-info-inner"),f=(d?0.35:0);bf(l,"marginTop",c,f);bf(j,"marginTop",a*-1,f,function(){l.style.visibility=j.style.visibility="hidden";h()})}function bO(c,h,d,f){var g=bN("sb-wrapper-inner"),a=(d?bc.options.resizeDuration:0);bf(bR,"top",h,a);bf(g,"height",c,a,f)}function bw(c,g,d,f){var a=(d?bc.options.resizeDuration:0);bf(bR,"left",g,a);bf(bR,"width",c,a,f)}function bG(h,d){var a=bN("sb-body-inner"),h=parseInt(h),d=parseInt(d),f=bR.offsetHeight-a.offsetHeight,g=bR.offsetWidth-a.offsetWidth,k=bM.offsetHeight,j=bM.offsetWidth,l=parseInt(bc.options.viewportPadding)||20,c=(bc.player&&bc.options.handleOversize!="drag");return bc.setDimensions(h,d,k,j,f,g,l,c)}var ba={};ba.markup='<div id="sb-container"><div id="sb-overlay"></div><div id="sb-wrapper"><div id="sb-title"><div id="sb-title-inner"></div></div><div id="sb-wrapper-inner"><div id="sb-body"><div id="sb-body-inner"></div><div id="sb-loading"><div id="sb-loading-inner"><span>{loading}</span></div></div></div></div><div id="sb-info"><div id="sb-info-inner"><div id="sb-counter"></div><div id="sb-nav"><a id="sb-nav-close" title="{close}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.close()"></a><a id="sb-nav-next" title="{next}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.next()"></a><a id="sb-nav-play" title="{play}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.play()"></a><a id="sb-nav-pause" title="{pause}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.pause()"></a><a id="sb-nav-previous" title="{previous}" onclick="event.preventDefault();Shadowbox.previous()"></a></div></div></div></div></div>';ba.options={animSequence:"sync",counterLimit:10,counterType:"default",displayCounter:true,displayNav:true,fadeDuration:0.35,initialHeight:160,initialWidth:320,modal:false,overlayColor:"#000",overlayOpacity:0.5,resizeDuration:0.35,showOverlay:true,troubleElements:["select","object","embed","canvas"]};ba.init=function(){bc.appendHTML(document.body,aL(ba.markup,bc.lang));ba.body=bN("sb-body-inner");bQ=bN("sb-container");bM=bN("sb-overlay");bR=bN("sb-wrapper");if(!S){bQ.style.position="absolute"}if(!aW){var a,c,d=/url\("(.*\.png)"\)/;bS(aN,function(h,g){a=bN(g);if(a){c=bc.getStyle(a,"backgroundImage").match(d);if(c){a.style.backgroundImage="none";a.style.filter="progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled=true,src="+c[1]+",sizingMethod=scale);"}}})}var f;bo(bt,"resize",function(){if(f){clearTimeout(f);f=null}if(by){f=setTimeout(ba.onWindowResize,10)}})};ba.onOpen=function(c,a){aR=false;bQ.style.display="block";bW();var d=bG(bc.options.initialHeight,bc.options.initialWidth);bO(d.innerHeight,d.top);bw(d.width,d.left);if(bc.options.showOverlay){bM.style.backgroundColor=bc.options.overlayColor;bc.setOpacity(bM,0);if(!bc.options.modal){bo(bM,"click",bc.close)}bC=true}if(!S){bU();bo(bt,"scroll",bU)}bk();bQ.style.visibility="visible";if(bC){bf(bM,"opacity",bc.options.overlayOpacity,bc.options.fadeDuration,a)}else{a()}};ba.onLoad=function(c,a){bJ(true);while(ba.body.firstChild){bu(ba.body.firstChild)}bq(c,function(){if(!by){return}if(!c){bR.style.visibility="visible"}aK(a)})};ba.onReady=function(f){if(!by){return}var d=bc.player,a=bG(d.height,d.width);var c=function(){a9(f)};switch(bc.options.animSequence){case"hw":bO(a.innerHeight,a.top,true,function(){bw(a.width,a.left,true,c)});break;case"wh":bw(a.width,a.left,true,function(){bO(a.innerHeight,a.top,true,c)});break;default:bw(a.width,a.left,true);bO(a.innerHeight,a.top,true,c)}};ba.onShow=function(a){bJ(false,a);aR=true};ba.onClose=function(){if(!S){bg(bt,"scroll",bU)}bg(bM,"click",bc.close);bR.style.visibility="hidden";var a=function(){bQ.style.visibility="hidden";bQ.style.display="none";bk(true)};if(bC){bf(bM,"opacity",0,bc.options.fadeDuration,a)}else{a()}};ba.onPlay=function(){aM("play",false);aM("pause",true)};ba.onPause=function(){aM("pause",false);aM("play",true)};ba.onWindowResize=function(){if(!aR){return}bW();var a=bc.player,c=bG(a.height,a.width);bw(c.width,c.left);bO(c.innerHeight,c.top);if(a.onWindowResize){a.onWindowResize()}};bc.skin=ba;bt.Shadowbox=bc})(window);Shadowbox.init({overlayOpacity:0.1,skipSetup:true});(function(d,a){if(navigator.epubReadingSystem){if(navigator.epubReadingSystem.name){if(navigator.epubReadingSystem.name=="iBooks"){function f(){this.hasDeviceMotion="ondevicemotion" in d;this.threshold=1;this.delay=100;this.lastTime=new Date();this.lastX=null;this.lastY=null;this.lastZ=null;if(typeof a.CustomEvent==="function"){this.event=new a.CustomEvent("shake",{bubbles:true,cancelable:true})}else{if(typeof a.createEvent==="function"){this.event=a.createEvent("Event");this.event.initEvent("shake",true,true)}else{return false}}}f.prototype.reset=function(){this.lastTime=new Date();this.lastX=null;this.lastY=null;this.lastZ=null};f.prototype.start=function(){this.reset();if(this.hasDeviceMotion){d.addEventListener("devicemotion",this,false)}};f.prototype.stop=function(){if(this.hasDeviceMotion){d.removeEventListener("devicemotion",this,false)}this.reset()};f.prototype.devicemotion=function(m){var l=m.accelerationIncludingGravity,k,j,h=0,g=0,n=0;if((this.lastX===null)&&(this.lastY===null)&&(this.lastZ===null)){this.lastX=l.x;this.lastY=l.y;this.lastZ=l.z;return}h=Math.abs(this.lastX-l.x);g=Math.abs(this.lastY-l.y);n=Math.abs(this.lastZ-l.z);if(((h>this.threshold)&&(g>this.threshold))||((h>this.threshold)&&(n>this.threshold))||((g>this.threshold)&&(n>this.threshold))){k=new Date();j=k.getTime()-this.lastTime.getTime();if(j>this.delay){d.dispatchEvent(this.event);this.lastTime=new Date()}}this.lastX=l.x;this.lastY=l.y;this.lastZ=l.z};f.prototype.handleEvent=function(g){if(typeof(this[g.type])==="function"){return this[g.type](g)}};var c=new f();c&&c.start()}}}}(window,document));function playPause(a){var c=document.getElementById(a);if(c.paused){c.play()}else{c.pause()}}function playPausePopup(a){var c=document.getElementById(a);if(c.hasAttribute("controls")){c.pause();c.removeAttribute("controls")}else{c.setAttribute("controls","controls");c.play()}}function openVideoBox(a,d,c){Shadowbox.open({content:'<div style="width:100%;height:100%"><video width="100%" height="100%" preload="auto" autoplay="true" controls="true" src="'+a+'" type="video/mp4"/></div>',player:"html",title:"Video Widget",height:c,width:d,modal:true,handleOversize:"resize"})}function openGallery(j,h,a,c,f,l){if(j.preventDefault){j.preventDefault()}j.returnValue=false;var g=new Array(a);var n={continuous:false,counterType:"default",animate:false,handleOversize:"resize",modal:true,overlayOpacity:0.6,displayCounter:false};for(i=0;i<a;i++){var k;var m=i+1;k=h+"/"+h+"-"+m+".jpg";var d={player:"img",title:l,content:k,options:n,width:c,height:f};g[i]=d}Shadowbox.open(g)}function openGallerya(h,a,c,f,k){var g=new Array(a);var m={continuous:false,counterType:"default",animate:false,handleOversize:"resize",modal:true,overlayOpacity:0.6,displayCounter:false};for(i=0;i<a;i++){var j;var l=i+1;j=h+"/"+h+"-"+l+".jpg";var d={player:"img",title:k,content:j,options:m,width:c,height:f};g[i]=d}Shadowbox.open(g)}function openWidget(f,d){if(f.preventDefault){f.preventDefault()}f.returnValue=false;var c=d.firstChild;while(c&&c.nodeType!=1){c=c.nextSibling}var a=d.nextSibling;while(a&&a.nodeType!=1){a=a.nextSibling}if(a.style.display=="none"){a.style.display="block";c.src="images/Stop-Normal-Red-icon.png";d.style.top="-140px"}else{a.style.display="none";c.src="images/start-icon.png";d.style.top="0px"}return false}function MyMessage(a){Shadowbox.open({content:'<div style="background-color:white;width:90%;height:90%;"><p>'+a+"</p></div>",player:"html",title:"Welcome",modal:true,handleOversize:"resize",height:350,width:350})}function HideFocus(){var a=document.getElementsByClassName("bgclear");for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.backgroundColor="rgba(0, 0, 0, 0)"}}function ShowFocus(c){var a=document.getElementById(c);if(a){a.style.backgroundColor="rgba(128, 128, 128, 0.5)"}}function ShowLayer(f){HideFocus();HideAllLayers();var a=document.getElementsByClassName(f);for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.visibility="visible"}ShowFocus(f)}function HideLayer(f){HideFocus();var a=document.getElementsByClassName(f);for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.visibility="hidden"}}function ToggleLayer(f){HideFocus();var a=document.getElementsByClassName(f);for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];if(c.style.visibility=="hidden"){c.parentNode.style.zIndex="2";c.style.visibility="visible";c.style.display="block"}else{if(c.style.visibility=="visible"){c.parentNode.style.zIndex="-1";c.style.display="none";c.style.visibility="hidden"}}}}function AdjustIFrameSize(c){var a=c.contentWindow||c.contentDocument.parentWindow;a.onload=function(){b=document.getElementsByTagName("body")[0];var l=document.querySelector("meta[name=viewport]");var k=l.getAttribute("content");var h=/width[ ]*=[ ]*([\d\.]+)[ ]*,[ ]*height[ ]*=[ ]*([\d\.]+)/.exec(k);var o=parseFloat(h[1]);var g=parseFloat(h[2]);var n=b.clientWidth;var f=b.clientHeight;var d=(n/o);var j=(f/g);var m=1;if(d<j){m=d}else{m=j}z=Math.sqrt(m);s="zoom:"+z+"; -moz-transform: scale("+z+"); -moz-transform-origin: -1 0;-webkit-transform: scale("+z+");-webkit-transform-origin: 0 0;";if(typeof b.setAttribute==="function"){b.setAttribute("style",b.getAttribute("style")+";"+s)}}}function HideAllLayers(){var a=document.getElementsByClassName("autohide");for(var d=0;d<a.length;++d){var c=a[d];c.style.visibility="hidden"}}function addEvent(c,f,d){if(!d.$$guid){d.$$guid=addEvent.guid++}if(!c.events){c.events={}}var a=c.events[f];if(!a){a=c.events[f]={};if(c["on"+f]){a[0]=c["on"+f]}}a[d.$$guid]=d;c["on"+f]=handleEvent}addEvent.guid=1;function removeEvent(a,d,c){if(a.events&&a.events[d]){delete a.events[d][c.$$guid]}}function handleEvent(d){d=d||window.event;var a=this.events[d.type];for(var c in a){this.$$handleEvent=a[c];this.$$handleEvent(d)}}function getCookieVal(c){var a=document.cookie.indexOf(";",c);if(a==-1){a=document.cookie.length}return unescape(document.cookie.substring(c,a))}function GetCookie(f){var c=f+"=";var h=c.length;var a=document.cookie.length;var g=0;while(g<a){var d=g+h;if(document.cookie.substring(g,d)==c){return getCookieVal(d)}g=document.cookie.indexOf(" ",g)+1;if(g==0){break}}return null}function SetCookie(d,g){var a=SetCookie.arguments;var k=SetCookie.arguments.length;var c=(k>2)?a[2]:null;var j=(k>3)?a[3]:null;var f=(k>4)?a[4]:null;var h=(k>5)?a[5]:false;document.cookie=d+"="+escape(g)+((c==null)?"":("; expires="+c.toGMTString()))+((j==null)?"":("; path="+j))+((f==null)?"":("; domain="+f))+((h==true)?"; secure":"")}function DeleteCookie(a){document.cookie=a+"=; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT;"}function PushBackCookie(d){var c=GetCookie("back");var a=GetCookie("backlogical");if(c){var f=d+"\n"+c;SetCookie("back",f,null,null);f=document.body.id+"\n"+a;SetCookie("backlogical",f,null,null)}else{SetCookie("back",d,null,null);SetCookie("backlogical",document.body.id,null,null)}}function PopBackCookie(){var a=null;var d=GetCookie("back");var c=GetCookie("backlogical");if(d){var g=d.indexOf("\n");if(g!=-1){a=d.substring(0,g);var f=d.substring(g+1,d.length);SetCookie("back",f,null,null)}else{a=d;DeleteCookie("back")}g=c.indexOf("\n");if(g!=-1){var f=c.substring(g+1,d.length);SetCookie("backlogical",f,null,null)}else{DeleteCookie("backlogical")}}return a}var hasTouchEvents=true;if(navigator.epubReadingSystem){try{hasTouchEvents=navigator.epubReadingSystem.hasFeature("touch-events")}catch(e){}}var evaluator;try{evaluator=new XPathEvaluator()}catch(e){hasTouchEvents=false}if(hasTouchEvents){try{addEvent(window,"load",function(){var a=evaluator.evaluate("//*[local-name()='span'][@onclick]",document.documentElement,null,XPathResult.ORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE,null);if(a){var d=a.iterateNext();while(d){var c=d.onclick;if(c.length>0){addEvent(d,"touchstart",function(f){if(typeof c=="function"){f.preventDefault();this.onclick.call(d);false}});addEvent(d,"touchmove",function(f){f.preventDefault();false});addEvent(d,"touchend",function(f){f.preventDefault();false});addEvent(d,"touchcancel",function(f){f.preventDefault();false})}d=a.iterateNext()}}})}catch(e){}}function TraceLink(c,a,d){c.preventDefault();if(d.indexOf("pageNum")!=-1){PushBackCookie(a)}location.href=d}var cantracelink=false;if(navigator.epubReadingSystem){if(navigator.epubReadingSystem.name){if(navigator.epubReadingSystem.name=="iBooks"){cantracelink=true}}}if(cantracelink){addEvent(window,"load",function(){window.removeEventListener("shake",shakeEventDidOccur,false);setTimeout(function(){ShowBackLink()},500);var c=document.getElementsByTagName("a");for(var f=0;f<c.length;f++){if(c[f].hasAttribute("href")){var d=c[f];var a=c[f].href;if(a.length>0){addEvent(d,"click",function(g){TraceLink(g,location.href,this.href)});addEvent(d,"touchstart",function(g){TraceLink(location.href,this.href)});addEvent(d,"touchmove",function(g){TraceLink(location.href,this.href)});addEvent(d,"touchend",function(g){TraceLink(location.href,this.href)});addEvent(d,"touchcancel",function(g){TraceLink(location.href,this.href)})}}}})}function PeekBackCookie(){var a=null;var c=GetCookie("back");if(c){var d=c.indexOf("\n");if(d!=-1){a=c.substring(0,d)}else{a=c}}return a}function PeekBackLogicalCookie(){var a=null;var c=GetCookie("backlogical");if(c){var d=c.indexOf("\n");if(d!=-1){a=c.substring(0,d)}else{a=c}}return a}function DoBackLink(a){a.preventDefault();location.href=PopBackCookie()}function ShowBackLink(){var d=PeekBackLogicalCookie();if(d!=null){window.removeEventListener("shake",shakeEventDidOccur,false);d=d.replace("lp","");var a=document.createElement("p");a.setAttribute("style","position:absolute;top:0px;left:0px;text-align:center;width:100%;");var c=document.createElement("span");c.setAttribute("class","sbacktext");c.innerHTML="Revenir page "+d;c.addEventListener("click",function(f){DoBackLink(f);return false});a.appendChild(c);document.body.appendChild(a);setTimeout(function(){window.addEventListener("shake",shakeEventDidOccur,false)},6500)}}function shakeEventDidOccur(){ShowBackLink(0)}var SpinningWheel={cellHeight:44,friction:0.003,device:"i",pixelRatio:2,slotData:[],handleEvent:function(a){if(a.type=="touchstart"){this.lockScreen(a);if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"||a.currentTarget.id=="sw-done"||a.currentTarget.id=="sw-buttonl"||a.currentTarget.id=="sw-buttonr"){if(this.device=="a"){this.tapUp(a)}else{this.tapDown(a)}}else{if(a.currentTarget.id=="sw-frame"){this.scrollStart(a)}}}else{if(a.type=="touchmove"){this.lockScreen(a);if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"||a.currentTarget.id=="sw-done"||a.currentTarget.id=="sw-buttonl"||a.currentTarget.id=="sw-buttonr"){if(this.device=="i"){this.tapCancel(a)}}else{if(a.currentTarget.id=="sw-frame"){this.scrollMove(a)}}}else{if(a.type=="touchend"){if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"||a.currentTarget.id=="sw-done"||a.currentTarget.id=="sw-buttonl"||a.currentTarget.id=="sw-buttonr"){if(this.device=="i"){this.tapUp(a)}}else{if(a.currentTarget.id=="sw-frame"){this.scrollEnd(a)}}}else{if(a.type=="webkitTransitionEnd"){if(a.target.id=="sw-wrapper"){this.destroy()}else{this.backWithinBoundaries(a)}}else{if(a.type=="orientationchange"){this.onOrientationChange(a)}else{if(a.type=="scroll"){this.onScroll(a)}}}}}}},onOrientationChange:function(a){window.scrollTo(0,0);this.swWrapper.style.top=window.innerHeight+window.pageYOffset+"px";this.calculateSlotsWidth()},onScroll:function(a){this.swWrapper.style.top=window.innerHeight+window.pageYOffset+"px"},lockScreen:function(a){if(a.currentTarget.id.match(/sw/)){a.preventDefault();a.stopPropagation()}},reset:function(){this.slotEl=[];this.activeSlot=null;this.swWrapper=undefined;this.swSlotWrapper=undefined;this.swSlots=undefined;this.swFrame=undefined},calculateSlotsWidth:function(){var c=this.swSlots.getElementsByTagName("div");for(var a=0;a<c.length;a+=1){this.slotEl[a].slotWidth=c[a].offsetWidth}},create:function(){var f,a,c,d,g;this.reset();if(window.devicePixelRatio>=1.5){this.pixelRatio=1.5}if(window.devicePixelRatio>=2){this.pixelRatio=2}this.cellHeight=44*this.pixelRatio;g=document.createElement("div");g.id="sw-wrapper";g.style.top=window.innerHeight+window.pageYOffset+"px";g.style.webkitTransitionProperty="-webkit-transform";g.innerHTML='<div id="sw-super-wrapper"><div id="sw-header"><div id="sw-cancel">Cancel</div><div id="sw-buttonl">Last</div><div id="sw-buttonr">Next</div><div id="sw-done">Done</div></div><div id="sw-slots-wrapper"><div id="sw-slots"></div></div><div id="sw-frame"></div></div>';document.body.appendChild(g);this.swWrapper=g;this.swSlotWrapper=document.getElementById("sw-slots-wrapper");this.swSlots=document.getElementById("sw-slots");this.swFrame=document.getElementById("sw-frame");for(a=0;a<this.slotData.length;a+=1){d=document.createElement("ul");c="";for(f in this.slotData[a].values){c+="<li>"+this.slotData[a].values[f]+"</li>"}d.innerHTML=c;g=document.createElement("div");g.className=this.slotData[a].style;g.appendChild(d);this.swSlots.appendChild(g);d.slotPosition=a;d.slotYPosition=0;d.slotWidth=0;d.slotMaxScroll=this.swSlotWrapper.clientHeight-d.clientHeight-(86*this.pixelRatio);d.style.webkitTransitionTimingFunction="cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1)";this.slotEl.push(d);if(this.slotData[a].defaultValue){this.scrollToValue(a,this.slotData[a].defaultValue)}}this.calculateSlotsWidth();document.addEventListener("touchstart",this,false);document.addEventListener("touchmove",this,false);window.addEventListener("orientationchange",this,true);window.addEventListener("scroll",this,true);document.getElementById("sw-cancel").addEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-done").addEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonl").addEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonr").addEventListener("touchstart",this,false);this.swFrame.addEventListener("touchstart",this,false)},open:function(){this.create();this.swWrapper.style.webkitTransitionTimingFunction="ease-out";this.swWrapper.style.webkitTransitionDuration="400ms";this.swWrapper.style.webkitTransform="translate3d(0, -"+(259*this.pixelRatio)+"px, 0)"},destroy:function(){this.swWrapper.removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.swFrame.removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-cancel").removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-done").removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonl").removeEventListener("touchstart",this,false);document.getElementById("sw-buttonr").removeEventListener("touchstart",this,false);document.removeEventListener("touchstart",this,false);document.removeEventListener("touchmove",this,false);window.removeEventListener("orientationchange",this,true);window.removeEventListener("scroll",this,true);this.slotData=[];this.cancelAction=function(){return false};this.cancelDone=function(){return true};this.cancelButtonl=function(){return true};this.cancelButtonr=function(){return true};this.reset();document.body.removeChild(document.getElementById("sw-wrapper"))},close:function(){this.swWrapper.style.webkitTransitionTimingFunction="ease-in";this.swWrapper.style.webkitTransitionDuration="400ms";this.swWrapper.style.webkitTransform="translate3d(0, 0, 0)";this.swWrapper.addEventListener("webkitTransitionEnd",this,false)},addSlot:function(c,f,a){if(!f){f=""}f=f.split(" ");for(var d=0;d<f.length;d+=1){f[d]="sw-"+f[d]}f=f.join(" ");var g={values:c,style:f,defaultValue:a};this.slotData.push(g)},getSelectedValues:function(){var d,h,f,a,g=[],c=[];for(f in this.slotEl){this.slotEl[f].removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.slotEl[f].style.webkitTransitionDuration="0";if(this.slotEl[f].slotYPosition>0){this.setPosition(f,0)}else{if(this.slotEl[f].slotYPosition<this.slotEl[f].slotMaxScroll){this.setPosition(f,this.slotEl[f].slotMaxScroll)}}d=-Math.round(this.slotEl[f].slotYPosition/this.cellHeight);h=0;for(a in this.slotData[f].values){if(h==d){g.push(a);c.push(this.slotData[f].values[a]);break}h+=1}}return{keys:g,values:c}},setPosition:function(c,a){this.slotEl[c].slotYPosition=a;this.slotEl[c].style.webkitTransform="translate3d(0, "+a+"px, 0)"},scrollStart:function(d){var f=d.targetTouches[0].clientX-this.swSlots.offsetLeft;var g=0;for(var a=0;a<this.slotEl.length;a+=1){g+=this.slotEl[a].slotWidth;if(f<g){this.activeSlot=a;break}}if(this.slotData[this.activeSlot].style.match("readonly")){this.swFrame.removeEventListener("touchmove",this,false);this.swFrame.removeEventListener("touchend",this,false);return false}this.slotEl[this.activeSlot].removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.slotEl[this.activeSlot].style.webkitTransitionDuration="0";var c=window.getComputedStyle(this.slotEl[this.activeSlot]).webkitTransform;c=new WebKitCSSMatrix(c).m42;if(c!=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition){this.setPosition(this.activeSlot,c)}this.startY=d.targetTouches[0].clientY;this.scrollStartY=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition;this.scrollStartTime=d.timeStamp;this.swFrame.addEventListener("touchmove",this,false);this.swFrame.addEventListener("touchend",this,false);return true},scrollMove:function(c){var a=c.targetTouches[0].clientY-this.startY;if(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition>0||this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll){a/=2}this.setPosition(this.activeSlot,this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition+a);this.startY=c.targetTouches[0].clientY;if(c.timeStamp-this.scrollStartTime>80){this.scrollStartY=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition;this.scrollStartTime=c.timeStamp}},scrollEnd:function(g){this.swFrame.removeEventListener("touchmove",this,false);this.swFrame.removeEventListener("touchend",this,false);if(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition>0||this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll){this.scrollTo(this.activeSlot,this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition>0?0:this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll);return false}var c=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition-this.scrollStartY;if(c<this.cellHeight/1.5&&c>-this.cellHeight/1.5){if(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition%this.cellHeight){this.scrollTo(this.activeSlot,Math.round(this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition/this.cellHeight)*this.cellHeight,"100ms")}return false}var h=g.timeStamp-this.scrollStartTime;var a=(2*c/h)/this.friction;var f=(this.friction/2)*(a*a);if(a<0){a=-a;f=-f}var d=this.slotEl[this.activeSlot].slotYPosition+f;if(d>0){if(d>this.swSlotWrapper.clientHeight/4){d=this.swSlotWrapper.clientHeight/4}}else{if(d<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll){d=(d-this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll)/2+this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll;a/=3;if(d<this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll-this.swSlotWrapper.clientHeight/4){d=this.slotEl[this.activeSlot].slotMaxScroll-this.swSlotWrapper.clientHeight/4}}else{d=Math.round(d/this.cellHeight)*this.cellHeight}}this.scrollTo(this.activeSlot,Math.round(d),Math.round(a)+"ms");return true},scrollTo:function(d,a,c){this.slotEl[d].style.webkitTransitionDuration=c?c:"100ms";this.setPosition(d,a?a:0);if(this.slotEl[d].slotYPosition>0||this.slotEl[d].slotYPosition<this.slotEl[d].slotMaxScroll){this.slotEl[d].addEventListener("webkitTransitionEnd",this,false)}},scrollToValue:function(g,f){var d,c,a;this.slotEl[g].removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.slotEl[g].style.webkitTransitionDuration="0";c=0;for(a in this.slotData[g].values){if(a==f){d=c*this.cellHeight;this.setPosition(g,d);break}c-=1}},backWithinBoundaries:function(a){a.target.removeEventListener("webkitTransitionEnd",this,false);this.scrollTo(a.target.slotPosition,a.target.slotYPosition>0?0:a.target.slotMaxScroll,"150ms");return false},tapDown:function(a){a.currentTarget.addEventListener("touchmove",this,false);a.currentTarget.addEventListener("touchend",this,false);a.currentTarget.className="sw-pressed"},tapCancel:function(a){a.currentTarget.removeEventListener("touchmove",this,false);a.currentTarget.removeEventListener("touchend",this,false);a.currentTarget.className=""},tapUp:function(a){this.tapCancel(a);if(a.currentTarget.id=="sw-cancel"){this.cancelAction()}else{if(a.currentTarget.id=="sw-done"){this.doneAction()}else{if(a.currentTarget.id=="sw-buttonl"){this.buttonlAction()}else{this.buttonrAction()}}}this.close()},setDevice:function(a){this.device=a},setButtonTexts:function(f,d,c,a){if(f!=null){if(f!=""){document.getElementById("sw-cancel").innerHTML=f}else{document.getElementById("sw-cancel").style.display="none"}}if(d!=null){if(d!=""){document.getElementById("sw-done").innerHTML=d}else{document.getElementById("sw-done").style.display="none"}}if(c!=null){if(c!=""){document.getElementById("sw-buttonl").innerHTML=c}else{document.getElementById("sw-buttonl").style.display="none"}}if(a!=null){if(a!=""){document.getElementById("sw-buttonr").innerHTML=a}else{document.getElementById("sw-buttonr").style.display="none"}}},setCancelAction:function(a){this.cancelAction=a},setDoneAction:function(a){this.doneAction=a},setButtonlAction:function(a){this.buttonlAction=a},setButtonrAction:function(a){this.buttonrAction=a},cancelAction:function(){return false},cancelDone:function(){return true},cancelButtonl:function(){return true},cancelButtonr:function(){return true}};function openOneSlot(a){if(document.getElementById("sw-wrapper")){return}SpinningWheel.addSlot(a);SpinningWheel.setCancelAction(SpinningCancel);SpinningWheel.setDoneAction(SpinningDone);SpinningWheel.open()}function SpinningDone(){var c=SpinningWheel.getSelectedValues();var f=c.values.join(" ");var d=f.match(/\(p\. (\d+)\)/);var a="pageNum-"+d[1]+".html";PushBackCookie(location.href);location.href=a}function SpinningCancel(){}var GPScoords=[];function distanceGPS(g,c,f,h){var d=Math.PI/180;lat1=g*d;lat2=f*d;lon1=c*d;lon2=h*d;t1=Math.sin(lat1)*Math.sin(lat2);t2=Math.cos(lat1)*Math.cos(lat2);t3=Math.cos(lon1-lon2);t4=t2*t3;t5=t1+t4;rad_dist=Math.atan(-t5/Math.sqrt(-t5*t5+1))+2*Math.atan(1);return(rad_dist*3437.74677*1.1508)*1.6093470878864446}function erreurPosition(a){var c="Erreur lors de la gÃ�Â©olocalisation : ";switch(a.code){case a.TIMEOUT:c+="Timeout !";break;case a.PERMISSION_DENIED:c+="Vous nÃ¢Â�Â�avez pas donnÃ�Â© la permission";break;case a.POSITION_UNAVAILABLE:c+="La position nÃ¢Â�Â�a pu Ã�Âªtre dÃ�Â©terminÃ�Â©e";break;case a.UNKNOWN_ERROR:c+="Erreur inconnue";break}alert(c)}function maPosition(h){var o=h.coords.latitude;var c=h.coords.longitude;var p=h.coords.altitude;var l={};var j=[];for(var g=0;g<GPScoords.length;++g){var n=GPScoords[g];var f=n[0];var m=f[0];var a=f[1];var d=distanceGPS(o,c,m,a);var k=d.toFixed(1)+" km : "+n[1]+" (p. "+n[2]+")";j.push([k,d])}j.sort(function(r,q){return r[1]-q[1]});for(var g=0;g<j.length;g++){l[g+1]=j[g][0]}openOneSlot(l)}function Geo(a,c){if(navigator.geolocation){a.preventDefault();navigator.geolocation.getCurrentPosition(maPosition,erreurPosition,{maximumAge:0,enableHighAccuracy:true})}return false}function moveCaret(f,a){var d,c;if(f.getSelection){d=f.getSelection();if(d.rangeCount>0){var g=d.focusNode;var h=d.focusOffset+a;d.collapse(g,Math.min(g.length,h))}}else{if((d=f.document.selection)){if(d.type!="Control"){c=d.createRange();c.move("character",a);c.select()}}}}function insertTextAtCursor(f){var d,a,c;if(window.getSelection){d=window.getSelection();if(d.getRangeAt&&d.rangeCount){a=d.getRangeAt(0);a.deleteContents();a.insertNode(document.createTextNode(f))}}else{if(document.selection&&document.selection.createRange){document.selection.createRange().text=f}}}function FilterKeyDown(a,c){if(c.key=="Spacebar"){insertTextAtCursor(" ");return false}return true}function FilterKeyUp(d,f){var a=d.parentNode.getAttribute("id");var c=d.textContent;if(c.length==0){if(localStorage){try{localStorage.removeItem(a)}catch(f){}}else{try{DeleteCookie(a)}catch(f){}}}else{if(localStorage){try{localStorage.setItem(a,c)}catch(f){}}else{try{SetCookie(a,c)}catch(f){}}}return true}function getFirstChild(a){var c=a.firstChild;while(c!=null&&c.nodeType==3){c=c.nextSibling}return c}function ClearArea(c){var a=c.parentNode.parentNode.getAttribute("id");getFirstChild(c.parentNode.parentNode).textContent="";if(localStorage){try{localStorage.removeItem(a)}catch(d){}}else{try{DeleteCookie(a)}catch(d){}}return false}function ClearAllAreas(f){getFirstChild(f.parentNode.parentNode).textContent="";if(localStorage){var g="TxtEdit-12f7b5530107fa341f7257d7a686d538";for(key in localStorage){try{if(key.substring(0,g.length)===g){delete localStorage[key]}}catch(h){}}}else{if(document.cookie&&document.cookie!=""){var c=document.cookie.split(";");for(var a=0;a<c.length;a++){var d=c[a].split("=");d[0]=d[0].replace(/^ /,"");try{DeleteCookie(d[0])}catch(h){}}}}return false}function LoadArea(){var g=document.getElementsByClassName("textarea");for(var d=0;d<g.length;d++){var a=g[d].parentNode.getAttribute("id");var c="";try{if(localStorage){c=localStorage.getItem(a)}else{c=GetCookie(a)}if(c){g[d].textContent=c}}catch(f){}}}if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",LoadArea,false)};
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