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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0418: Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción,


  perteneciente al Módulo Formativo MF1158_2: Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción,


  asociado a la unidad de competencia UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción,


  del Certificado de Profesionalidad Montaje y mantenimiento de intalaciones de climatización y ventilación-extracción


  Capítulo 1


  Documentación técnica en el montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción


  1. Introducción


  En todo proyecto que se inicia, cabe un tiempo para la organización del trabajo que se va a desarrollar. Para que la organización sea efectiva, han de seguirse unas pautas aceptadas por todos los integrantes del proyecto.


  Los planos de instalación se utilizan cuando se debe realizar el planeamiento ordenado de la instalación de un equipo de aire acondicionado o de ventilación-extracción, facilitando el proceso.


  Todas las instalaciones en general deben seguir una normativa de aplicación que regule los requisitos que deben cumplir y, por tanto, sus elementos, tanto en las fases de diseño, dimensionado y montaje, como durante su uso y mantenimiento.


  Cabe destacar, por tanto, un lenguaje particular que debe ser conocido para poder participar del proyecto. A continuación, se presentará este lenguaje, expresado en forma de símbolos, en forma de esquemas y también en forma de documentación técnica.


  2. Normalización y simbología


  Con el objetivo de crear un lenguaje común entre los diferentes miembros de un sector, se crean normas y símbolos que evitan la arbitrariedad de las obras y sus interpretaciones. A continuación, se verá como se articula dicho lenguaje.


  2.1. Generalidades de normalización


  La normalización, también denominada estandarización, es la redacción y posterior aprobación de un conjunto de reglas, recomendaciones y prescripciones que establecen los diferentes países con la finalidad de favorecer el comercio, la obtención y la realización de objetos unificados.


  Las normas de expresión de la normalización son:


  
    	
Especificaciones: documentos en los que se indica que un producto cumple necesariamente una serie de condiciones.


    	
Reglamentos: especificaciones de obligado cumplimiento.


    	
      Normas: especificaciones que no tienen carácter de obligatoriedad; unas son de consulta y otras son recomendaciones. Las normas hay que estudiarlas con detenimiento y son de aplicación sencilla. Sus fines son:

      
        	Reducir al mínimo posible las operaciones y variedades de los productos.


        	Adoptar soluciones tipo, eliminando modelos.


        	Precisar y especificar las características de los materiales.
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  Ejemplo


  El Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto de 26 de octubre de 1973 (2913/73 del Ministerio de Industria).


  


  La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos:


  
    	
Simplificación: se trata de reducir los modelos, quedándose únicamente con los más necesarios.


    	
Unificación: para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional.


    	
Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso.
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  Nota


  Las elevadas sumas de dinero que los países desarrollados invierten en los organismos normalizadores, tanto nacionales como internacionales, es una prueba de la importancia que se da a la normalización.


  


  2.2. Clasificación de las normas


  Las normas, establecidas por consenso entre las partes interesadas, pueden ser:


  
    	Nacionales. Estas a su vez pueden ser:

      
        	Normas oficiales.


        	Normas del sector o gremio.


        	Normas de empresas.

      

    


    	Internacionales.

  


  Las normas internacionales tienen como objetivo orientar y coordinar las normas nacionales dentro del mercado internacional para su libre distribución de productos y servicios. Entre ellas, se encuentran las dictadas por:


  
    	ISO (Organización Internacional de Normalización).


    	CEI (Comisión Electrotécnica Internacional).


    	UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).


    	CENELEC (Comité Europeo de Normalización de Electrotecnia).


    	FAO (Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura).


    	OMS (Organización Mundial de la Salud).

  


  Las normas oficiales son las emitidas por el organismo nacional de normalización de cada país. Alguno de los anagramas utilizados en diferentes países para sus normas oficiales son los siguientes:


  
    	DIN: Alemania.


    	NBN: Bélgica.


    	NF: Francia.


    	UNI: Italia.


    	PN: Portugal.


    	BS: Reino Unido.


    	ANSI: Estados Unidos.


    	UNE: España.

  


  En España, es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) la encargada del estudio, aprobación, impresión y difusión de las normas UNE (Una Norma Española). Cada norma UNE tiene un número y un título.
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  Ejemplo


  UNE 1039-75: Dibujo Industrial. Acotación.


  


  Las normas de sector son las adoptadas por un grupo de industrias de la misma especialidad: automoción, metalúrgica, eléctrica, etcétera.


  Las normas de empresa son las establecidas para su aplicación particular en grandes empresas (Renfe, Iberdrola, Sevillana-Endesa, Repsol, Telefónica, etcétera).
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  Importante


  La normalización y certificación no son lo mismo: normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas, mientras que la certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida, por ejemplo AENOR, independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, producto, servicio, proceso o persona, con los requisitos mínimos definidos en las normas o especificaciones técnicas.


  


  2.3. Normalización española


  Tal y como ya se ha indicado, en España el órgano encargado de la elaboración de la normativa es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), apoyada por las Comisiones Técnicas de Trabajo (CTT).
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  Nota


  AENOR dispone de unas 100 Comisiones Técnicas de Trabajo (CTT), formada cada una de ellas por especialistas en cada una de las materias de las que se trate, bien sean para fabricantes, técnicos, logísticas, etcétera.


  


  El Departamento de Normalización de AENOR elabora tres tipos de documentos UNE:


  
    	
Propuesta UNE: proyectos de normas UNE que están en estudio y pendientes de su aprobación.


    	
Norma UNE: reglas recomendadas y establecidas por AENOR para la resolución de cuestiones susceptibles de una solución específica.


    	
Instrucción UNE: reglas recomendadas por AENOR para la resolución de problemas de carácter general.

  


  Cada norma UNE se designa por un número formado por tres grupos separados por un guión:


  
    	El primer grupo es un número de una o dos cifras, indicando la CTT correspondiente.


    	El segundo grupo es un número de hasta tres cifras, indicando el orden cronológico de su redacción.


    	El tercer grupo indica, por medio de dos cifras, el año de su redacción y publicación.
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  Ejemplo


  UNE-EN 12792:2004. Ventilación de edificios. Símbolos, terminología y símbolos gráficos.


  


  Elaboración de una norma UNE


  Cualquier persona o entidad puede ser la que inicie el proyecto de elaboración de una norma UNE. La CTT estudia el asunto, empleando para ello los datos, bien de las propias normas UNE, bien de normas del sector o de normas de otros países. Posteriormente, la información se pública durante un periodo determinado por la Administración (aproximadamente de tres meses), durante el cual se pueden realizar las sugerencias y observaciones a la propuesta, que son posteriormente analizadas por la CTT.


  A continuación, se redacta la propuesta definitiva, que es enviada a AENOR para su aprobación y registro.


  Actualmente, para la materia de este manual, en España rige el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus instrucciones técnicas complementarias ITE, donde se hace amplio uso del procedimiento de referencia a normas UNE.


  ITE 01.3. Normas UNE de referencia


  En ciertos casos, estas normas constituyen una mera ayuda para el desarrollo de este reglamento; tal es el caso de aquellas normas referentes a terminología, condiciones climáticas, procedimientos de cálculo, etcétera. En otros casos, sin embargo, se hace referencia a las normas UNE con relación a requisitos o especificaciones técnicas de materiales, equipos y aparatos, y sus pruebas o ensayos, los cuales permiten demostrar la satisfacción de los requisitos esenciales que han de cubrir estas instalaciones.
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  Nota


  En caso de ausencia de normas UNE, se podrán emplear las normas técnicas de otros países que sean parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo o, en su defecto, de países terceros.


  


  El procedimiento generalizado de utilizar las normas como referencia constituye, de acuerdo con la política comunitaria llamada «nuevo enfoque», un medio conveniente para establecer el cumplimiento de los requisitos esenciales que afectan a las instalaciones, sin que ello deba suponer una barrera técnica para los productos que forman parte de estas instalaciones. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1630/92, de 28 de diciembre, por el que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE sobre productos de construcción, los fabricantes deberán demostrar la idoneidad al uso previsto de los mismos mediante el empleo del marcado CE, significando esto que las características de los productos se corresponden con las especificaciones técnicas armonizadas y los procedimientos de certificación que sean de aplicación, de conformidad a la directiva citada. Transitoriamente y mientras no se publiquen, mediante las correspondientes disposiciones, las referencias de las especificaciones técnicas armonizadas o reconocidas de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE, se estará a lo dispuesto en el citado Real Decreto 1630/92 para los procedimientos especiales que regulan la situación transitoria para todo tipo de productos, cualquiera que sea su origen, es decir, ya se trate de productos nacionales, que provengan de otros Estados miembros de la Unión Europea, de Estados que formen parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o bien provengan de países terceros.


  Las normas UNE a las que se hace referencia en las ITE son:


  
    	UNE 74105-1: 1990. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 1: Generalidades y definiciones.


    	UNE 74105-2: 1991. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 2: Métodos para valores establecidos para máquinas individuales.


    	UNE 74105-3: 1991. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 3: Método simplificado (provisional) para valores establecidos para lotes de máquinas.


    	UNE 74105-4: 1992. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 4: Método para valores establecidos para lotes de máquinas.


    	UNE 100000: 1995. Climatización. Terminología.


    	UNE 100000/1m: 1997. Climatización. Terminología.


    	UNE 100001: 1985. Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.


    	UNE 100002: 1988. Climatización. Grados-día base 15 grados C.


    	UNE 100010-1: 1989. Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 1. Instrumentación.


    	UNE 10010-2: 1989. Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 2. Mediciones.


    	UNE 100010-3: 1989. Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 3. Ajuste y equilibrado.


    	UNE 100011: 1991. Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los locales.


    	UNE 100014: 1084. Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.


    	UNE 100020: 1989. Climatización. Sala de máquinas.


    	UNE 100030: 1994 IN. Prevención de la legionela en instalaciones de edificios.


    	UNE 100100: 1987. Climatización. Código de colores.


    	UNE 100101: 1984. Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.


    	UNE 100102: 1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.


    	UNE 100103: 1984. Conductos de chapa metálica. Soportes.


    	UNE 100104: 1988. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.


    	UNE 100105: 1984. Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.


    	UNE 100151: 1988. Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías.


    	UNE 100152: 1988 IN. Climatización. Soportes de tuberías.


    	UNE 100153: 1988 IN. Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.


    	UNE 100155: 1988 IN. Climatización. Cálculo de vasos de expansión.


    	UNE 100156: 1989. Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.


    	UNE 100157: 1989. Climatización. Diseño de sistemas de expansión.


    	UNE 100171: 1989 IN. Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.


    	UNE 100172: 1989. Climatización. Revestimiento termo-acústico interior de conductos.


    	UNE 123001: 1994. Chimeneas. Cálculo y diseño.


    	UNE-EN 779: 1996. Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Requisitos, ensayos, marcado.


    	UNE-EN ISO 7730: 1996. Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico.

  


  Por otra parte, el reglamento que se aprueba, constituye el marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.
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  Recuerde


  En España rige el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus instrucciones técnicas complementarias ITE.
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  Aplicación práctica


  Suponga que se encuentra en pleno proceso de diseño de una instalación para un edificio. ¿Qué normativa o directiva habría que seguir?


  SOLUCIÓN


  Una vez se tenga dimensionada la instalación en cuanto a necesidades térmicas, se deben determinar las normas que deberán seguirse.


  
    	Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE y sus ITE; R. D. 1.027/2007, de 20 de junio (BOE de 29 de agosto de 2007).


    	Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CE (BOE de 27 de marzo de 1995).


    	Establecimiento de requisitos de diseño ecológico, R. D. 1.369/2007 (BOE de 23 de octubre de 2007).


    	Código Técnico de la Edificación (CTE), R. D. 314/2006 (BOE de 28 de marzo de 2006).


    	Eficiencia energética de los edificios, Directiva Europea 2002/91/CEE.


    	Procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción, R. D. 47/2007 (BOE 17 de noviembre de 2007).


    	Etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico, R. D. 142/2003 (BOE de 14 de febrero de 2003).


    	Reglamento electrotécnico de baja tensión, R. D. 842/2002 (BOE de 18 de septiembre de 2002).

    




    	Diversas Normas UNE:

      
        	UNE-EN ISO 7730/96. Ambientes térmicos moderados.


        	UNE 1000112/84. Climatización: Bases para el proyecto. Zona de bienestar.


        	UNE 100001/01. Climatización: condiciones climáticas.


        	UNE 100014/84. Climatización: bases para el proyecto. Condiciones externas.


        	UNE EN 378. Sistemas de refrigeración y bomba de calor.


        	UNE IN 100030/05. Guía para la prevención de la legionela.


        	UNE 60.601/60. Salas de máquinas y equipos de generación de calor y frío.


        	Norma EN 60617. Símbolos a utilizar en esquemas de elementos de equipos frigoríficos.

      

    

  


  


  2.4. Simbología


  La simbología es la forma de representar, mediante figuras, los elementos que componen una instalación determinada, en este caso la de climatización y ventilación-extracción. A continuación, se observan algunos símbolos que representan elementos determinados en la instalación:


  
    
    

    
      
        	Medidor de agua

        	[image: image]
      


      
        	Tubería de agua fría
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        	Tubería de agua caliente
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        	Tubería de retorno de agua caliente
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        	Tubería de agua contra incendio
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        	Cruce de tuberías sin conexión
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        	Cruz
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        	Codo de 90°
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        	Codo de 45°
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        	Codo de 90° sube
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        	Codo de 90° baja
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        	TEE
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        	TEE con subida
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        	TEE con bajada
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        	Tapón macho
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        	Tapón hembra
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        	Unión universal
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        	Unión con bridas
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        	Unión flexible
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        	Unión o conexión siamesa
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        	Reducción
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        	Válvula de paso (macho)
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        	Válvula de compuerta
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        	Válvula de globo
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        	Válvula de retención (check)
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        	Válvula de flotador
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        	Válvula reguladora de presión
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        	Gabinete contra incendio
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        	Grupo de riego
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        	Aspersor de riego
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        	Válvula reductora de presión

        	[image: image]
      


      
        	Válvula de alivio
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  Símbolos de algunos elementos


  3. Elaboración de esquemas y planos de instalaciones de climatizacion y ventilación-extracción


  El esquema de instalación de aire acondicionado se utiliza cuando los equipos que se deben montar son muy complejos y cuando su colocación no es simplemente fijar una unidad interior y una unidad exterior a la pared.


  Por lo general, este tipo de esquemas se utilizan cuando se tienen equipos complejos, como los de aire acondicionado por conductos, por ejemplo.


  Los tipos de esquema de instalación de aire acondicionado permiten agilizar este proceso, haciéndolo más rápido y efectivo.
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  Nota


  Habrá que tener en cuenta que cuanto más tiempo lleve el trabajo, probablemente más hay que abonar por la mano de obra.


  


  Un mapa da la posibilidad de sentar por escrito todas la pautas relativas a la colocación de aire acondicionado, que ayudará a quienes lo instalan a saber dónde va cada pieza, cómo debe colocarse, con qué otra pieza deberá ensamblarse, etcétera.


  Si se desestiman las pautas de instalación, puede que alguna conexión quede mal hecha y luego no se pueda realizar la puesta en marcha del equipo de aire acondicionado. La prueba piloto tras la instalación ayudará a determinar posibles problemas con el equipo de aire acondicionado. Si el equipo trae algún problema de fábrica, probablemente se podrá detectar en la prueba que se hace para ver el funcionamiento del equipo tras su instalación.
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  Importante


  Es fundamental que los pasos que sirven como directivas de colocación estén mencionados en los tipos de esquema de instalación de aire acondicionado para que sean seguidos por el instalador y el equipo quede bien conectado.


  


  3.1. El esquema: concepto y ventajas


  El esquema es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, los lazos de dependencia entre los ítems principales, los secundarios, los detalles, los matices y las puntualizaciones.


  Entre las ventajas más significativas que presenta la utilización de los esquemas, están:


  
    	Técnica activa que incrementa el interés y la concentración sobre el mismo y, como consecuencia, la memorización.


    	Se estructura de forma lógica, por lo que facilita la comprensión.


    	Al ofrecer los datos a través de un medio óptico, pone en funcionamiento la memoria visual, con lo cual se refuerza la capacidad de recuerdo, pues pone en juego más sentidos y más capacidades mentales.


    	Permite captar de un solo golpe de vista la estructura de la instalación y da una visión de conjunto que favorece la comprensión y el recuerdo.


    	Su confección desarrolla tanto la capacidad de análisis como la de síntesis, diferenciando las instalaciones principales de las secundarias.


    	Supone un gran ahorro en el tiempo invertido en la tarea de familiarizarse con la instalación.

  


  3.2. ¿Cómo confeccionar el esquema? Representación del esquema de los circuitos


  Se admiten dos tipos de representación de los esquemas de los circuitos.


  Cada uno de ellos tiene un cometido distinto en función de lo que se requiere expresar.


  Esquema unifilar


  El esquema unifilar o simplificado se utiliza tanto para la representación de equipos eléctricos como para los referidos a sistemas de acondicionamiento térmicos o automatismos. Este tipo de esquemas supone una ligera pérdida de detalle, al simplificar los hilos de conexión agrupándolos por grupos, viéndose relegado a la representación de circuitos únicamente de distribución o a documentos en los que no sea necesario expresar el detalle de las conexiones.


  Todos los órganos que constituyen el sistema se representan los unos cerca de los otros, tal como se implantan físicamente, para fomentar una visión globalizada.


  El esquema unifilar no permite la ejecución del cableado.
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  Importante


  La normativa internacional obliga a todos los fabricantes de equipos eléctricos a facilitar todos los esquemas necesarios para su mantenimiento y reparación, con el máximo detalle posible para no generar errores o confusiones, por lo que se recomienda el uso de esquemas desarrollados.


  


  Esquema desarrollado


  Este tipo de esquemas es explicativo y permite comprender el funcionamiento detallado del equipo, ejecutar el cableado y facilitar su reparación.


  Mediante el uso de símbolos, este esquema representa los equipos con sus correspondientes conexiones eléctricas y otros enlaces que intervienen en su funcionamiento.


  Los órganos que constituyen la instalación no se representan los unos cerca de los otros (tal como se implantarían físicamente), sino que se separan y sitúan de tal modo que faciliten la comprensión del funcionamiento. Salvo excepción, el esquema no debe contener trazos de unión entre elementos constituyentes del mismo aparato (para que no se confundan con conexiones eléctricas) y, cuando sea estrictamente necesaria su representación, se hará con una línea fina de trazo discontinuo.


  Se hace referencia a cada elemento por medio de la identificación de cada aparato, lo que permite definir su tipo de interacción.
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  Ejemplo


  Cuando se alimenta el circuito de la bomba con el contacto KM2, se hace una llamada mediante un icono, símbolo o número que luego es representado en otro punto del esquema y referenciado también con el mismo icono, símbolo o número, reflejando las mismas siglas (KM2).


  


  Se puede utilizar el hábito de preceder las referencias a los aparatos de un guión (-) para distinguir rápidamente las siglas identificadoras del aparato de otras siglas, números de serie o referencias que puedan acompañar la representación del símbolo. Además, suelen diferenciarse con diferentes colores y grosores las líneas de unión de los aparatos (cableado eléctrico, tuberías de distribución, etcétera).
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  3.3. Ventajas e inconvenientes de estos sistemas de esquematización


  Cada forma de realizar el esquema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es interesante conocerlos para, en cada momento, poder utilizar el que más se adapte a las necesidades del trabajo.


  El esquema tiene la ventaja de que es más gráfico y hace uso de la memoria visual, lo que favorece el mejor conocimiento de la instalación.


  Su principal inconveniente es que, si la instalación es muy extensa y no se hacen subdivisiones, puede perderse la noción de unidad de la instalación.


  Por tanto, es aconsejable, cuando la instalación es extensa y compleja, hacer, además de un esquema genérico de la instalación, tantos sub-esquemas como sean necesarios de instalaciones auxiliares, como puedan ser los referidos a instalaciones eléctricas, de fluidos, de ventilación, etcétera.


  Es muy útil en los esquemas el rigor científico y técnico, de forma que cualquier técnico pueda conocer la instalación teniendo unas nociones básicas de la simbología y el nomenclátor usado para estas instalaciones.


  En ocasiones, a posteriori, una vez ejecutada la instalación, el esquema puede resultar engorroso, lo que puede acarrear una pérdida de tiempo en su interpretación. Por ello es recomendable que cada encargado realice un repaso de la instalación “esquema en mano” y sepa analizarla y memorizarla de la mejor forma posible para familiarizarse con ella.
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  Nota


  El inconveniente de los esquemas de instalaciones es la monotonía. Los esquemas saturados de líneas, de comentarios y carentes de colores distintivos producen despistes y pérdida de tiempo.


  


  3.4. ¿Cómo seguir un esquema de instalación de aire acondicionado?


  A menudo, cuando se instala un equipo doméstico, el técnico instalador no necesita un esquema de instalación de aire acondicionado, debido a que posiblemente haya efectuado numerosas instalaciones similares, de forma que va memorizando el método. Los lugares donde más se utilizan estos mapas son los equipos industriales y aquellos equipos que son específicamente solicitados para un lugar en particular. En este caso, el equipo tendrá ciertas especificaciones de instalación que, por lo general, quedan estandarizadas en equipos comunes y habrá que seguir paso a paso las directivas de quien lo confeccionó para que este quede conectado de la manera correcta.
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  Consejo


  Los dibujos del esquema de instalación de aire acondicionado pueden resultar también bastante útiles para saber cuánta cantidad de materiales se deben comprar y pueden ayudar a reducir gastos innecesarios.


  Si se realiza un esquema de instalación de aire acondicionado con la suficiente antelación y previendo los lugares donde se colocarán la unidad interior y la unidad exterior, se sabrá exactamente cuantos metros de canaleta, con su respectiva tapa, se deberán comprar.


  


  3.5. Planos de instalación de aire acondicionado


  Los planos de instalación deben hacer tanto una descripción gráfica como dimensional de las ramificaciones de las instalaciones, ya sean de canalizaciones de líquido, de aire o de redes eléctricas interiores o exteriores, además de otras informaciones que ayuden a una correcta ejecución de las instalaciones, por lo que se realizarán tantos como sean necesarios.


  Deben mostrar tanto su distribución en planta, como las secciones o detalles, auxiliándose de otros planos si es necesario para una interpretación unívoca por parte del técnico instalador.
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  Importante


  Se empleará siempre un lenguaje común, una simbología específica y se expresará en las magnitudes más eficaces (diámetros de tuberías en mm, planos de situación y distribución a la escala apropiada, etcétera).


  


  En cuanto a su presentación formal, existen diversas normalizaciones UNE, todas ellas encaminadas a identificar los elementos constitutivos de las instalaciones y su interrelación. En ellos se debe identificar al autor de los planos, escalas, fecha de creación y nombre de cada uno de los planos y, en el caso en que no se parta desde cero, debe hacerse mención a las instalaciones existentes antes de la intervención.


  En gran medida, los planos y esquemas facilitan el proceso de montaje, ya que, generalmente, los equipos grandes contienen muchas piezas y partes y se vuelve primordial poder organizarlas antes de comenzar a montar el equipo.


  Los planos guiarán el armado del equipo. Es muy importante que el equipo esté bien conectado. Si este está bien conectado, permitirá la posibilidad de probar si su funcionamiento es correcto.
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        	LEYENDA
      


      
        	AE

        	Aire exterior
      


      
        	AR

        	Aire de retorno
      


      
        	AI

        	Aire de impulsión
      


      
        	AF

        	Agua fría
      


      
        	Y

        	Desagüe
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        	Sensor de temperatura
      


      
        	[image: image]

        	Sensor de humedad
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        	Manómetro
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        	Válvula de seguridad
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        	Válvula antiretorno
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  Sabía que...


  Algunos servicios técnicos de instalación de aire acondicionado permiten consultar los precios de la instalación. Con los grandes equipos, aquellos que llevan planos de instalación, no hay un precio fijado, debido a que dependerá del trabajo que haya que hacer.


  


  4. Identificación de elementos, equipos, máquinas y materiales sobre planos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción


  Una instalación está compuesta por una serie de máquinas y elementos más simples que la constituyen, todas ellas piezas más sencillas que, correctamente ensambladas, constituyen una máquina completa y en funcionamiento.
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  Nota


  Tanto las máquinas como los elementos, no tienen por qué ser necesariamente sencillos, pero sí ser reconocibles como componentes individuales, dentro o fuera de la máquina de la que forman parte, y, por tanto, dentro de la instalación de la que pueden formar parte.


  


  A continuación, se reflejan los símbolos utilizados para la identificación de los elementos y máquinas más usuales en los esquemas de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, conforme a la norma europea armonizada EN 60617.


  
    
    

    
      
        	APARATOS PRINCIPALES HOJA 1/4
      


      
        	SÍMBOLO

        	SIGNIFICADO
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        	Compresor alternat. con carácter cerrado
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        	Compresor rotativo
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        	Compresor de tornillo
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        	Compresor centrífugo
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        	Conjunto motor-compresor a pistón (Acoplamineto directo)
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        	Conjunto motor-compresor a pistón (Acoplamineto por correas)
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        	Conjunto motor-compresor rotativo (Acoplamineto directo)
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        	Conjunto motor-compresor a pistón (Hermético, hermético accesible o semihermético)
      


      
        	[image: image]

        	Conjunto motor-compresor rotativo (Hermético, hermético desmontable)
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        	Condensador por aire por convección natural
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        	Condensador por aire por convección forzada
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        	Condensador por agua de inmersión
      


      
        	[image: image]

        	Condensador por agua multipolar horizontal o vertical
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        	Evaporador (enfriador) de aire de convección natural
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        	Evaporador (enfriador) de aire de convección forzada
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        	Condensador por agua de doble tubo
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        	Condensador de lluvia
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        	Condensador evaporativa (evaporación forzada) l.
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        	Torre de enfriamiento economizador de agua
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        	Evaporador (enfriador) de líquido (tipo inundado) l.
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        	Evaporador (enfriador) de líquido (tipo inundado) l.
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        	Evporador multipolar
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        	Evaporador multipolar vertical
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        	Evaporador multitubular. Exp. seca tipo R-717 (nh3)
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        	Evaporador multitubular exp. seca tipo R = 12, R = 22, R = 502 etc. (Tubos en horquilla)
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        	Evaporador tipo placa
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        	Evaporador “lecho”
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        	Evaporador intermedio vertical
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        	Evaporador intermedio horizontal
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        	Compresor centrífugo
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        	Compresor alternativo hermético
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        	Motor-compresor alternativo hermético
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        	Condensador de agua multitubular con reserva de líquido
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        	Condensador de aire por convección forzada con conductos distribuidores
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        	Batería refrigerante de agua fría o helada
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        	Batería de calentamiento con agua caliente
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        	Bateria de calentamiento eléctrica
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